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Resumen
Se plantea la comparacio´n de dos topolog´ıas de filtro activo de potencia bajo las mismas
condiciones de operacio´n, es decir; misma carga no lineal desbalanceada, iguales escenarios
de tensio´n, iguales estrategias de control y modulacio´n de la corriente. Se considera un APF
trifa´sico con tres ramas y otro de cuatro ramas. Para el control de cada filtro se implementa
tres diferentes estrategias de control; la teor´ıa pq, la teor´ıa pqr y el marco de referencia
s´ıncrono o teor´ıa dq0 respectivamente. Para el caso de la modulacio´n de la corriente del filtro
se implementa el control por banda fija de histe´resis en cada una de las dos topolog´ıas de filtro
mencionadas anteriormente. Finalmente se realiza un ana´lisis de los resultados obtenidos para
cada uno de los me´todos de control aplicados a cada topolog´ıa por medio de simulacio´n para
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Cap´ıtulo 1
INTRODUCCIO´N
Debido al aumento de cargas no lineales que se han venido presentando en las u´ltimas
de´cadas en los sistemas de distribucio´n, se ha visto una disminucio´n en la calidad de la
energ´ıa debido a la inyeccio´n de armo´nicos a causa de este tipo de cargas, por ende surge una
preocupacio´n por parte de las empresas distribuidoras y de los usuarios del servicio ele´ctrico,
debido a que el impacto relacionado con los factores econo´micos y te´cnicos involucrados en
esta problema´tica son considerables [1].
Los armo´nicos son generados por equipos que realizan conmutaciones en su funciona-
miento, como variadores de velocidad, UPS, cargadores de bater´ıas y fuentes conmutadas,
que adema´s de causar un detrimento en la calidad de la energ´ıa, generan disparos de las
protecciones ele´ctricas y disminuyen la vida u´til de conductores y transformadores. Este tipo
de equipos se encuentran con gran frecuencia hoy en d´ıa en zonas industriales, y por ello es
necesario que las empresas, el gobierno y las universidades realicen estudios y destinen re-
cursos para desarrollar mecanismos y/o metodolog´ıas que contrarresten estos feno´menos. En
la actualidad en campos como en la electro´nica de potencia se han hecho grandes esfuerzos
por solucionar los problemas relacionados con la calidad de la energ´ıa y en la creacio´n de
convertidores con mayor eficiencia, esto sumado a la implementacio´n de nuevas estrategias
de control ha hecho posible que diferentes topolog´ıas de filtro activo de potencia (APF) sean
comercializados con resultados favorables en su implementacio´n. Sin embargo el objetivo de
este trabajo no es tratar de resolver la problema´tica asociada a causa de las cargas no lineales
ya instaladas en el sistema, sino reconocer la importancia del uso de filtros activos para la
mitigacio´n de armo´nicos y de esta manera mejorar la calidad de la energ´ıa.
Durante muchos an˜os y au´n hoy en d´ıa la forma mediante la cual se trataba la problema´ti-
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ca de los armo´nicos consist´ıa en el uso de filtros pasivos sintonizados, sin embargo este tipo
de solucio´n resulta limitada e ineficiente, y trae consigo problemas de resonancia y necesita
la implementacio´n de costosos mecanismos de regulacio´n, adema´s conlleva una permanente
supervisio´n y realizacio´n de acciones de maniobra en la conexio´n o desconexio´n debido al
cambio en el consumo que presentan las cargas en el tiempo [2]. Es por esto que nuevas
estrategias como los APF esta´n siendo empleados con mayor frecuencia y lo resultados obte-
nidos son mucho mejores comparados con los filtros pasivos. Dentro de las topolog´ıas de APF
ma´s usadas se encuentra el de tres y el de cuatro ramas, cada uno con ciertas caracter´ısticas
que los diferencian del otro. Ma´s adelante se tratara´n con ma´s detalle y se identificaran las
diferencia en los aspectos te´cnicos y funcionales de cada uno de estos.
Son varios los me´todos de control que existen actualmente para los APF. Gracias a la
importancia que se le esta dando al ahorro y la obtencio´n de una eficiencia alta en la conver-
sio´n de energ´ıa, diversos estudios a cerca de te´cnicas de control para filtros activos han sido
publicados. Uno de estos me´todos y el cual se aplicara´ en el presente trabajo es el control
de la corriente de histe´resis, siendo una de las te´cnicas ma´s empleadas hoy en d´ıa debido
su simplicidad y comportamiento dina´mico. Sin embargo al igual que en otras metodolog´ıas
existen aspectos desfavorables en su implementacio´n tales como la variacio´n en la frecuencia
de conmutacio´n que a su vez causa un aumento en las pe´rdidas por swithcheo, no obstante
esta te´cnica resulta va´lida para efectos de este trabajo.
1.1. Planteamiento del problema
Desde hace algu´n tiempo el sistema ele´ctrico de potencia (SEP) ha sufrido algunas alte-
raciones a causa de la gran variedad de cargas no lineales conectadas a este. Estas cargas
generan armo´nicos que distorsionan la forma de onda sinusoidal de la tensio´n y/o corriente
del SEP, por tal motivo es necesario que en campos como en el de la electro´nica de potencia
se realicen estudios que ayuden de alguna manera a contrarrestar los problemas que estas
originan, como pe´rdidas en las l´ıneas y transformadores de distribucio´n, mal funcionamiento
de las protecciones, incremento de reactivos en la red, disminucio´n del factor de potencia, y
reduccio´n de la vida u´til de los equipos [1],[3].
Lo anterior conlleva a una reduccio´n de la calidad de la energ´ıa, provocando un detrimen-
to econo´mico en procesos industriales, por esto y por mucho ma´s es que la implementacio´n
de te´cnicas de reduccio´n de armo´nicos como los filtros llega a ser una herramienta u´til para
la mitigacio´n de estos factores dan˜inos.
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Anteriormente los me´todos convencionales para reducir o eliminar los armo´nicos que se
inyectan al SEP debido a las cargas no lineales, consist´ıan en la implementacio´n de filtros
pasivos y bancos de capacitores. Pero estos presentan ciertos inconvenientes relacionados con
su taman˜o, su ajuste, resonancia, entre otros. Debido a estas circunstancias en la actualidad
se habla de filtros activos de potencia (APF, Activet Power Filter) cuyas caracter´ısticas de
operacio´n son mucho mejores comparadas con el enfoque convencional, ya que resuelve los
problemas de armo´nicos en las corrientes, potencia reactiva, balanceo de carga y corriente
excesiva por el neutro ante circunstancias de cargas no lineales desbalanceadas [2].
Existen me´todos de disen˜o y control para el APF con un inversor de tres ramas aplicado a
sistemas de potencia 3φbasados en la teor´ıa IPR (Instantaneous Reactive Power), a pesar de
que esta estructura del APF ha tenido un buen desempen˜o, se tienen dificultades cuando se
presentan escenarios de cargas no lineales y sistemas con tensiones no equilibradas y distor-
sionadas, en donde es posible tener una corriente por el nutro de 1,73 veces la magnitud de la
corriente de fase [3]. Debido a esto algunos autores han considerado modificar la estructura
del APF utilizando un inversor de cuatro ramas, en donde los resultados obtenidos con este
inversor son mucho mejores comparado con el APF de tres ramas.
Para la conmutacio´n de los dispositivos semiconductores del APF se han empleado una
serie de te´cnicas tales como: modulacio´n vectorial, modulacio´n por comparacio´n por rampa
y la modulacio´n delta. Estas te´cnicas presentan ciertos inconvenientes relacionados con su
costo, taman˜o y equipo de procesamiento empleado para su ejecucio´n. Es por esto que el
control de corriente por banda fija de histe´resis se convierte en la mejor alternativa para
lograr una ra´pida respuesta del APF, un mejor comportamiento del inversor y lo mejor a un
menor costo [2].
1.2. Justificacio´n
Debido al constante desarrollo industrial que se ha presentado en las u´ltimas de´cadas, en
el sistema de potencia se han presentado escenarios con cargas no lineales, como fuentes de
alimentacio´n ininterrumpida UPS (Uninterruptible Power Supply) controladores de velocidad
ASD ( Adjustable Speed Drive), equipos de soldadura, hornos de arco ele´ctrico, equipos de
co´mputo y en general equipos que necesitan realizar conmutaciones en su operacio´n normal,
como rectificadores basados en diodos y tiristores. Adema´s se presentan tensiones desequi-
libradas, condicio´n que causa un aumentando considerable en la corriente por el conductor
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neutro. Este tipo de cargas producen un efecto negativo que repercute en la calidad de la
energ´ıa y en los consumidores ubicados en los barrajes aledan˜os a la ubicacio´n de e´stas. Por
esta razo´n la implementacio´n y mejoramiento de un APF toma importancia, para as´ı mitigar
estas circunstancias anormales de operacio´n y garantizar un buen servicio.
Uno de los aspectos a considerar cuando se pretende implementar un APF para la elimi-
nacio´n de armo´nicos en un sistema de potencia, es tener en cuenta los diferentes escenarios
que se presentan, debido a la dina´mica del mismo (tensiones no ideales, variacio´n de carga y
naturaleza de la carga). Por esta razo´n, tener un buen conocimiento acerca de las ventajas
y desventajas que tiene el APF de cuatro ramas comparado con el de tres ramas es de gran
ayuda respecto a las corrientes excesivas que se podr´ıan presentar por el neutro.
Para lograr un buen desempen˜o del APF es indispensable aplicar un me´todo eficiente de
control, en la conmutacio´n de los dispositivos semiconductores del inversor. Para lo cual, el
control de corriente por banda fija de histe´resis, es una gran estrategia, ya que realiza un
control instanta´neo de la corriente, teniendo en cuenta los efectos debido a los cambios de los
para´metros de la carga. Este enfoque compara la corriente de referencia con el valor medido
en cada momento, de esta manera se esta´ mejorando la conmutacio´n y se reduce la ocurrencia
de errores en la medicio´n de las corrientes.
El filtro APF esta´ compuesto por un convertidor de fuente de tensio´n de cuatro ramas VSI
(Voltage Source Inverter), por un condensador de circuito intermedio comu´n y un regulador
de corriente PWM (Pulse Widdth Modulated). Este sistema de compensacio´n esta´ disen˜ado
para ser conectado en paralelo con la carga y de esta manera inyectar una corriente de
compensacio´n e igual a las corrientes armo´nicas en contraste de la carga. A diferencia del
APF de tres ramas el APF de cuatro ramas emplea una rama especial para compensar la
componente de secuencia cero por el neutro. Aunque el inversor de tres ramas es empleado con
mayor frecuencia debido al nu´mero reducido de conmutaciones que posee, agrega un problema
adicional en mantener sus tensiones equilibradas. Es en este punto donde el inversor de cuatro
ramas es clave, ya que ofrece una rama adicional para minimizar la corriente por el neutro y
balancear voltajes y corrientes en caso de una carga no lineal desbalanceada.
CAPI´TULO 1. INTRODUCCIO´N 12
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Comparar el funcionamiento en un sistema trifa´sico desbalanceado de un filtro activo con
un inversor de tres ramas, con otro compuesto por un inversor de cuatro ramas.
1.3.2. Objetivos espec´ıficos
Analizar diferentes metodolog´ıas para el ca´lculo de las corrientes de compensacio´n de
un filtro activo de potencia, en sistemas trifa´sicos desbalanceados.
Aplicar la te´cnica de control de corriente por banda fija de histe´resis, para conmutar
los dispositivos semiconductores de potencia del inversor.
Implementar en simulacio´n un filtro activo de potencia con un inversor de cuatro ramas.
Implementar en simulacio´n un filtro activo de potencia con un inversor de tres ramas.
Comparar los resultados obtenidos mediante simulacio´n de los dos sistemas anteriores.
1.4. Estado del arte
Debido al desarrollo tecnolo´gico que se ha venido presentando en las ultimas de´cadas,
altas cantidades de armo´nicos esta´n siendo inyectadas al sistema ele´ctrico, debido a esto en
pa´ıses como Estados Unidos y Espan˜a se han destinado grandes recurso en el estudio e im-
plementacio´n de estrategias que mitiguen estas perturbaciones [1]. Dentro de las me´todos de
eliminacio´n de armo´nicos se encuentran los filtros activos de potencia, este escoque ha sido
ampliamente implementado obtenie´ndose buenos resultados.
Dentro de las diferentes topologias de filtro ma´s conocidas se encuentra el tres y el de cua-
tro ramas cada uno aplicado a sistema trifa´sicos de cuatro hilos. Son muchos los autores que
han estudiado este tipo de filtros, en [3], [4], [5], [6], [7], se ha demostrado la validez que tiene
la utilizacio´n de estas estrategias para la mitigacio´n de armo´nicos, encontrando que adema´s
de eliminar las componentes armo´nicas tambie´n son adecuados para realizar compensacio´n
de energ´ıa reactiva y mejoramientos del factor de potencia.
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Para el caso del control del filtro activo, inicialmente Akagi [8], [9] propuso un algoritmo
de control llamado IRP (Teor´ıa de la potencia Reactiva Instanta´nea) que ha demostrado un
gran e´xito en sistemas trifa´sicos, esta teor´ıa fue ampliada por Aredes en [10] para sistema
trifa´sicos de cuatros hilos, adema´s autores como Komatsu y Kawabata [11], Huang et al.[12],
Chen y Hsu [13], Lin y Lee [14], Chang and Yeh [15] y Kim et al.[16] han propuesto nuevos
algoritmos de control para el APF de cuatro ramas, ya que la teor´ıa presentada por Akagi tie-
ne dificultades ante escenarios de tensiones desbalanceadas. El propo´sito del presenta trabajo
no es modificar en su planteamiento inicial alguna de las te´cnicas de control de filtros activos
que existen actualmente, es tomar un determinado nu´mero de estas estrategias, aplicarlas
en el control del filtro de tres y cuatro ramas y determinar cua´l de estas muestran un mejor
comportamiento.
En algunas investigaciones realizadas en la Universidad Tecnolo´gica de Pereira como en
[17], [18], [19] y [20], han estudiado el filtro activo de tres ramas para sistema trifa´sicos de
tres fases ma´s un conductor neutro, y se han implementado algunas teor´ıa para el control
del mismo. Sin embargo no se hab´ıan realizado con exactitud estudios comparativos tanto
de topolog´ıas de filtros activos como de te´cnica de control, ni mucho menos aplicar estas
configuraciones de filtro y control en sistemas con tensiones desbalanceadas y distorsionadas.
Es en este punto donde el presente trabajo toma importancia, ya que no solo considera topo-
log´ıas de filtros si no adema´s te´cnicas de control del filtro y todo esto aplicado a un sistema
trifa´sico con conexio´n al neutro y bajo tensiones desbalanceadas y distorsionadas.
1.5. Alcance
En la realizacio´n del presente trabajo de investigacio´n denominado “Estudio Comparativo
de dos Topolog´ıas de Filtro Activo de Potencia en Sistemas trifa´sicos con Cargas no Lineales
Desbalanceadas” se implementa tres diferentes tipos de te´cnicas de control (p-q, p-q-r y d-q-0)
para el ca´lculo de la corrientes de compensacio´n del filtro. Cada estrategia de control se im-
plementa en cuatro escenarios de tensiones de red (tensio´n real, desbalanceda,distorsionadas
y desbalanceda distorsionada), as´ı mismo se implementa un u´nico control de modulacio´n de
la corriente por banda fija de histe´resis en cada una de las condiciones antes mencionadas.
Tanto el circuito del filtro activo como la te´cnica de control y el sistema de potencia al
cual se le quiere hacer la mitigacio´n de armo´nicos se realza mediante simulacio´n. El propo´sito
es determinar cual de las dos topologias de filtros activo arroja mejores resultados en la su-
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presio´n de las componentes armo´nicas proveniente de las cargas no lineales. De igual manera
se pretende determinar cual de las anterior te´cnica de control presenta un mejor comporta-
miento anta cada caso de tensio´n.
Ya que se trata so´lo de un estudio comparativo entre dos topologias de filtro activo. Lo
importante es determinar cual de estas dos configuraciones de filtro arroja mejores resultados
dependiendo de la naturaleza de la carga y de la alimentacio´n que se tenga, por esta razo´n
en este trabajo no se aborda de una manera mucho ma´s amplia el desarrollo matema´tico
que conlleva el disen˜o de cada uno de los componentes del filtro activo, ni mucho menos las
demostraciones de cada una de las ecuaciones empleadas. Tanto el disen˜o del filtro activo como
los me´todos de control son un tema que podr´ıas ser tratados en futuras investigaciones. Para
efectos del presenta trabajo solo basta con definir que tipo de filtro activo, que tipo de control
y que tipo de modulacio´n se quiere implementar, obviamente realzando las consideraciones
pertinentes para cada caso.
1.6. Estructura del trabajo de grado
Con el fin de desarrollar cada uno de los objetivos planteados, el presente trabajo se ha
dividido en los siguientes cap´ıtulos:
Cap´ıtulo 1: En este cap´ıtulo se da una breve descripcio´n sobre las causas que originan los
armo´nicos en las redes ele´ctricas, as´ı como los problemas asociados a e´stos. De igual manera
se enuncian los principales me´todos de mitigacio´n de armo´nicos y se realiza una pequen˜a
descripcio´n de la estructura de estas estrategias.
Capitulo 2: En este cap´ıtulo se aborda de una manera mucho ma´s amplia las causas y los
efectos de los armo´nicos en los sistemas ele´ctricos, de igual manera se realza una descripcio´n
de los para´metros ma´s importantes asociados a estas perturbaciones. Por otra parte se realza
una descripcio´n detallada de cada una de las topolog´ıas de filtros activos de potencia que
existen, estrategias de control de filtros activos, control de la tensio´n de DC y modulacio´n de
la corriente en la generacio´n de los pulsos de activacio´n del inversor.
Capitulo 3: Este cap´ıtulo corresponde al ana´lisis comparativo de los resultado obtenidos
en simulacio´n para cada topolog´ıa de filtro activo y cada te´cnica de control. Adema´s muestra
cada uno de los algoritmos de control empleados, caracter´ısticas de la carga, escenarios de
tensiones de la fuente de alimentacio´n y algoritmo de modulacio´n de la corriente.
Cap´ıtulo 2
MARCO TEO´RICO
2.1. Armo´nicos en el Sistema Ele´ctrico
En el sistema de distribucio´n ele´ctrico colombiano los elementos conectados a este esta´n
disen˜ados para trabajar a una frecuencia de 60 Hz y ser alimentados por una tensio´n y co-
rriente sinusoidales. En la pra´ctica estas formas de onda presentan distorsiones a causa de
los armo´nicos debido a la gran cantidad de elementos no lineales conectados a la red, cuyas
frecuencias son mu´ltiplo de la fundamental. La suma de estas sen˜ales da como resultado
una onda distorsionada que repercute en la calidad de la energ´ıa, por ende se convierte en
una preocupacio´n para las empresas distribuidoras y para los usuarios del servicio ele´ctrico.
Cuando las sen˜ales de tensio´n o corriente no presentan una forma de onda sinusoidal se dice
que tiene contenido armo´nico, debido a esto se puede alterar su valor pico y/o valor rms lo
que provoca alteraciones en el funcionamiento normal de los equipos que este´n sometidos a
esta tensio´n.
Entre las cargas no lineales ma´s comunes en el sistema ele´ctrico se encuentran los varia-
dores de velocidad, rectificadores, convertidores, etc. Otro tipo de cargas tales como: equipos
de soldadura, hornos de arco, etc., tambie´n inyectan armo´nicos. Adema´s existen otro tipo
de elementos tales como la´mparas fluorescentes, transformadores bajo saturacio´n que tam-
bie´n son fuentes generadoras de armo´nicos. Para el resto de las cargas como inductancias,
resistencias y condensadores tienen un comportamiento lineal y no generan armo´nicos. Bajo
condiciones normales el voltaje y la corriente en una red tienen la siguiente forma:
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v(t) = Vcos(ωot) i(t) = Icos(ωot) (2.1)
donde V e I son el valor pico de de la tensio´n y de la corriente respectivamente.
Ahora bien, cuando se tiene presencia de armo´nicos (2.1) se representa por [29]:
v(t) = V1 cos(ωot+ θ1) + V2 cos(2ωot+ θ2) + V3 cos(3ωot+ θ3) + · · ·
i(t) = I1 cos(ωot+ φ1) + I2 cos(2ωot+ φ2) + I3 cos(3ωot+ φ3) + · · ·




Vn cos(nωot+ θn) i(t) =
∞∑
n=1
In cos(nωot+ φn) (2.2)
Donde:
Vn : Magnitud de la armo´nica del voltaje de orden n
In : Magnitud de la armo´nica de la corriente de orden n
θn : A´ngulo de la armo´nica n de la tensio´n
φn : A´ngulo de la armo´nica n de la corriente
En la siguiente figura se muestra la distorsio´n que puede presentar una sen˜al ele´ctrica ante
la presencia de armo´nicos.
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Figura 2.1: Sen˜al fundamental y distorsionada
En el estudio de armo´nicos los para´metros asociados a estos que toman mayor importancia
son:
Amplitud: corresponde al valor de la tensio´n o de la intensidad del armo´nico, generalmente es un
porcentaje de la fundamental.
Orden: corresponde al valor de su frecuencia referida a la fundamental. En este sentido si un
armo´nico es de orden 3, tiene una frecuencia tres veces superior a la fundamental, es
decir de 180 Hz considerando que la frecuencia fundamental sea de 60 Hz
Fase: corresponde al valor del a´ngulo existente entre el armo´nico y la fundamental
El porcentaje de armo´nicos presente en una sen˜al se cuantifica mediante un ı´ndice denomi-
nado THD (Total Harmonic Distortion), que traducido al espan˜ol ser´ıa (Distorsio´n Armo´nica
Total). Este indicativo se define como la relacio´n entre el valor eficaz del total de las compo-
nentes armo´nicas y el valor eficaz correspondiente a la componente fundamental. Usualmente
este valor es expresado como un porcentaje del valor de la fundamental. Matema´ticamente
el THD se representa como:






· 100 % (2.3)
Donde:
Ik : es el valor eficaz del armo´nico k de la corriente
I1 : es el valor eficaz de la corriente
k : es el nu´mero de armo´nica.






· 100 % (2.4)
El THD puede tomar desde valores muy bajos hasta valores muy altos superiores al 100 %
como es el caso de las fuentes conmutadas [21].
Adema´s del THD, otros indicadores de importancia en el estudio de armo´nicos son:
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por lo tanto el cos(φ) se refiere u´nicamente a la frecuencia fundamental, y en presencia
de armo´nicos este valor es diferente del factor de potencia fp.








para sen˜ales sinusoidales el factor de cresta es igual a
√
2, mientras que para sen˜ales no
sinusoidales pueden tener un valor menor o mayor a
√
2 [22].
2.1.1. Fuentes genearadoras de armo´nicos
En el estudio de los armo´nicos y sus efectos en los sistemas ele´ctricos, la identificacio´n de
las fuentes que los generan es vital, puesto que son estas quienes determinan que medidas
se deben seguir para llevar una mitigacio´n satisfactoria y de esta manera mejorar la calidad
de la energ´ıa. Entre las fuentes generadoras de armo´nicos tanto internas como externas ma´s
comunes se encuentran las siguientes [23]:
1. Deformacio´n de la forma de onda del la tensio´n en las ma´quinas ele´ctricas a causa de
oscilaciones del flujo magne´tico originado por los polos.
2. El cambio de la reluctancia del entrehierro a causa de la inclinacio´n de los polos del
motor s´ıncrono.
3. Distorsio´n del flujo magne´tico de motores s´ıncronos debido a efectos de carga.
4. Aparicio´n de fem’s no sinusoidales debido al flujo magne´tico no sinusoidal del entrehie-
rro de los motores s´ıncronos.
5. Generacio´n de corrientes no sinusoidales de elementos como variadores, rectificadores,
soldadores, hornos de arco ele´ctrico, controladores de estado so´lido y convertidores de
frecuencia.
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En el caso de las fuentes externas encontramos:
1. Los convertidores
2. Hornos de arco ele´ctrico
3. Compensadores esta´ticos de potencia
4. Hornos de induccio´n
5. La´mparas fluorescentes
6. Equipos de co´mputo
7. Equipos dome´sticos
8. El aumento de autos ele´ctricos a futuro, debido a los elementos empleados para cargar
sus bater´ıas.
2.1.2. Efectos de los armo´nicos
Anteriormente se han mencionado algunos de los efectos que producen los armo´nicos en los
diferentes elementos que conforman una red ele´ctrica, esto se traduce en gastos econo´micos
tanto para las empresas distribuidoras como para los usuarios que generen armo´nicos. En
la siguiente tabla se resumen los elementos ma´s susceptibles a este tipo de perturbaciones
as´ı como los efectos que se producen en estos:
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Elemento afectado Problemas Efectos
Conductor
• Aumento de la corriente
• Aumento de la resistencia • Calentamiento de los cables
• Aumento de las pe´rdidas por efecto Joule • Disparo de protecciones
• Efecto Skin
Transformadores • Circulacio´n de corrientes armo´nicas por los devanados
• Disminucio´n del rendimiento
• Sobrecalentamiento de los devanados
• Pe´rdidas en el cobre
• Deterioro del aislamiento te´rmico
• Sobredimensionamiento del transformador
• Saturacio´n del transformador
Condensadores
• Resonancia paralelo en el sistema • Calentamiento
• Amplificacio´n de los armo´nicos • Deterioro prematuro del condensador• Destruccio´n del condensador
Conductor neutro
• Circulacio´n de armo´nicos mu´ltiplos de tres
• Aumento de la corriente circulando por el neutro
• Retorno por el conductor neutro
• Calentamiento del conductor
• Deterioro ra´pido del conductor
• Tensio´n neutro tierra
• Disparo de protecciones
Motores • Circulacio´n de corriente armo´nica por los devanados
• Disminucio´n del rendimiento
• Sobrecalentamiento de los devanados
• Pe´rdida del aislamiento te´rmico
• Pe´rdidas en el cobre y el hierro
• Vibraciones en el eje, desgate de meca´nico en rodamientos y excentricidad
• Reduccio´n del par
Equipos de medida y control
• Medidas erro´neas • Error en equipos que toman el cruce por cero de la sen˜al
• Errores en proceso de control • Saturacio´n de transformadores de medida y/o proteccio´n• Valores de magnitudes incorrectas
Tabla 2.1: Resumen de los principales efectos de los armo´nicos
2.1.3. Mitigacio´n de armo´nicos
Son varias las estrategias y me´todos empleados para contrarrestar los inconvenientes cau-
sados por los armo´nicos en las redes ele´ctricas. La atenuacio´n debe entenderse entonces como
la reduccio´n del nivel de inyeccio´n de la perturbacio´n en el punto de conexio´n de la carga no
lineal a la red ele´ctrica llamado Punto de Conexio´n Comu´n (PCC), y no como la eliminacio´n
total de la perturbacio´n, ya que e´sta es generada por la naturaleza de la carga [24].
Alguna de las te´cnicas ma´s empleadas para la reduccio´n de armo´nicos son:
Ubicacio´n de una inductancia de aislamiento en el lado de alterna en aquellos equipos
basados en un rectificador con filtrado por condensador en el lado de continua.
Conexio´n de transformadores de potencia y transformadores desfasadores para eliminar
los armo´nicos de tercer, quinto y se´ptimo orden.
Cambio de los terminales de un determinado transformador para que no trabaje exce-
sivamente saturado.
Uso de filtros pasivos sintonizados
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Usos de filtros activos en sus diferentes configuraciones, serie, paralelo o h´ıbrido
Empleo de Custom Power Systems (CUPS)
Utilizacio´n de cargas no generadoras de armo´nicos
Reubicacio´n de cargas
Sobredimensionamiento de los equipos
2.1.4. Normativa para el control de armo´nicos
Debido a la diversidad de problemas que se producen en las redes ele´ctricas a causa de
la presencia de armo´nicos, organismos internacionales como la IEC (Comisio´n Electrote´cnica
Internacional) y la IEEE (Instituto de Ingenier´ıa Ele´ctrica y Electro´nica) se han mostrado
preocupados, por tal razo´n en el caso de la IEC ha definido una serie de normas para hacer
frente a los problemas de calidad de energ´ıa. La serie IEC 61000 establece recomendaciones y
niveles admisibles para el contenido e inyeccio´n de armo´nicos. Una alternativa generalizada a
la serie IEC es la IEEE 592-1992, en la cual se instauran responsabilidades entre consumidor
y distribuidor, las cuales limitan los rangos permitidos de la forma de onda del voltaje a
suministrar por los distribuidores y a distorsionar por los consumidores. La IEEE 519-1992
trata principalmente con armo´nicos introducidos por cargas no lineales. Su cumplimiento
esta´ siendo solicitado cada d´ıa ma´s en todo el mundo debido al crecimiento en la utilizacio´n
de este tipo de cargas. Mientras las normas internacionales se emplean como coordinacio´n
global, los pa´ıses hacen sus propios ajustes para dar cabida a exigencias nacionales. Estos son
motivados generalmente por el el tipo de configuracio´n de red que posean y la alimentacio´n
a las cargas [25].
A continuacio´n se enunciara´n las normas ma´s importantes relacionadas con el control de
armo´nicos a nivel internacional [25], [26], [27], [28].
IEC 61000 1-4: Proporciona la justificacio´n para limitar la emisio´n de armo´nicos
debido a equipos industriales con un rango de frecuencias hasta de 9kHz.
IEC 6100 2-1: Describe las principales fuentes de armo´nicos en tres categor´ıas de
equipos: equipos de sistemas de potencia, las cargas industriales y cargas residenciales.
IEC 61000 2-2: Contiene una seccio´n sobre los niveles de compatibilidad armo´nica y
distorsio´n de la tensio´n en sistemas industriales de baja tensio´n .
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IEC 61000 2-4: Proporciona niveles de compatibilidad de armo´nicos e inter-armo´nicos
para la planta industria.
IEC 61000 2-12: De manera similar a 61000 2-4, este documento se refiere a los
niveles de compatibilidad para bajas frecuencias que generen perturbaciones, en este
caso en relacio´n con la medida de tensio´n en los sistemas de suministro de energ´ıa .
Tambie´n cubre el tema de las sen˜ales inyectadas tales como los utilizados en el control
de ondulacio´n.
IEC 61000 3-2 y 3-4: Contiene l´ımites para las emisiones de corrientes armo´nicas por
equipos con corrientes de entrada mayores o iguales 16A por fase. Tambie´n especifica
la medicio´n de circuitos , fuente de suministro y pruebas de condiciones, as´ı como los
requisitos para la instrumentacio´n.
IEC 61000 3-6: En primer lugar, indica los niveles de capacidad para tensiones armo´ni-
cas en redes de baja y media tensio´n.
IEC 61000 3-12: Proporciona l´ımites para las corrientes armo´nicas producidas por
equipos conectado a sistemas de baja tensio´n con corrientes de entrada iguales y por
debajo de 75A por fase y sujeto a la conexio´n restringida.
IEC 61000 4-7: Abarca el tema de te´cnicas de prueba y medicio´n. Es una gu´ıa general
sobre las mediciones de armo´nicos e inter-armo´nicos y la instrumentacio´n de los sistemas
de energ´ıa y equipos conectado a la misma.
IEC 61000 4-13: Este es tambie´n un documento sobre las pruebas y te´cnicas de
medida con referencia a los armo´nicos e interrelaciones armo´nicas, incluyendo pruebas
de inmunidad de bajas frecuencias.
IEEE 519-1992: Identifica las principales fuentes de armo´nicos en sistemas de poten-
cia. Las fuentes armo´nicas descritas en esta norma incluyen convertidores de energ´ıa,
hornos de arco, compensadores esta´ticos de VAR, inversores de generacio´n dispersa,
cicloconvertidores, fuentes de alimentacio´n conmutadas y unidades de ancho de pulso
moduladas (PWM). El documento ilustra las formas de onda t´ıpicas distorsionadas,
los nu´meros de orden de los armo´nicos y el nivel de cada componente armo´nico en
la distorsio´n causada por estos dispositivos. Tambie´n describe co´mo el sistema puede
responder a la presencia de armo´nicos.
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En la Tabla 2.2 se presenta los l´ımites de armo´nicos para la tenso´n, mientras que la
Tabla 2.3 los l´ımites para la corriente [27], [28].
Tensio´n de barra en el Distorsio´n individual de Distorsio´n total de
punto de acople comu´n tensio´n ( %) tensio´n THD ( %)
Hasta 69 kV 3 5
De 69001 kV a 161 kV 1.5 2.5
Por encima de161 kV 1 1.5
Tabla 2.2: L´ımites de distorsio´n armo´nica en tensio´n
Los l´ımites de armo´nicos en la corriente especifican la ma´xima cantidad de corriente
armo´nica que el cliente puede inyectar en la red ele´ctrica pu´blica [27].
Distorsio´n armo´nica de corriente ma´xima en porcentaje de IL
Orden de armo´nicos individual (a´rmonicos impares)
Isc/IL < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ h TDD
< 20∗ 4.0 2.0 1.6 0.6 0.3 5.0
20 < 50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 0.8
50 < 100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0
100 < 1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0
> 1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0
Los armo´nicos pares se limitan al 25 % de los l´ımites armo´nicos impares ante-
riormente mostrados.
Las distorsiones armo´nicas de corriente que resulten de la compensacio´n DC
como convertidores de media onda, no son aceptadas.
∗Todos los equipos de generacio´n son limitados a estos valores de distorsio´n de
corriente, independientemente del valor Isc/IL que presente.
Donde: Isc = ma´xima corriente de corto circuito en el punto de conexio´n comu´n
(PCC).
IL = ma´xima corriente de demanda (componente a frecuencia fundamental)
en el PCC.
TDD = Distorsio´n Armo´nica Total De Demanda
Tabla 2.3: L´ımites de distorsio´n de la corriente para sistemas generales de distribucio´n (desde
120 V a 69000 V)
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2.2. Filtrado de Armo´nicos
Como se ha mencionado anteriormente son varias las estrategias usadas para la mitigacio´n
de armo´nicos en las redes ele´ctricas, cada una con ciertas caracter´ısticas que las diferencian
de las dema´s. Entre estas metodolog´ıas sobresalen los filtros activos y los filtros pasivos, cada
uno de estos se describira´ con ma´s detalle a continuacio´n.
2.2.1. Filtros pasivos
Este tipo de filtros emplea como su nombre lo indica elementos pasivos, es decir aque-
llos elementos que consumen, gastan, disipan, absorben potencia, y aquellos que almacenan
energ´ıa por tiempo limitado (resistencias, bobinas y condensadores). Cuando son instalados
en paralelo para compensar potencia reactiva, se ven afectados por la aparicio´n de armo´nicos
en la red que posean frecuencias mayores a la fundamental, debido a que se pueden sobre-







Figura 2.2: Esquema de compensacio´n mediante la conexio´n paralela de un filtro pasivo
sintonizado
Para minimizar este riesgo se incluyen resistencias en serie con los capacitores para no
tener coincidencias entre la frecuencia del conjunto L-C (ver Figura 2.2) con la de algu´n
armo´nico. Para la eliminacio´n de los armo´nicos lo que se busca es crear caminos con una
menor impedancia para facilitar el paso de estos y permitir la absorcio´n de cada valor de
corriente para cada armo´nico. Este sistema ha sido muy empleado y aunque se obtienen re-
sultados satisfactorios, siempre y cuando la red o la carga sufran pocas alteraciones, en caso
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contrario este sistema resulta ineficiente y puede dan˜arse seriamente debido a resonancias
inesperadas. Adicionalmente, la corriente nominal del filtro es muy dependiente de la distor-
sio´n existente, dado que el filtro presenta una baja impedancia en su frecuencia de resonancia,
por tal motivo en la implementacio´n de filtros pasivos se requiere un estudio detallado de las
caracter´ısticas de la instalacio´n, lo cual es una limitacio´n en el uso de esta tecnolog´ıa.
Los filtros pasivos se pueden conectar de diferentes maneras dependiendo del propo´sito
que se desee conseguir, una de ellas corresponde a la mostrada en la Figura 2.2, esta cone-
xio´n se denomina shunt o paralela, estos generan caminos con muy baja impedancia para las
frecuencias armo´nicas. Su estructura esta compuesta por una rama serie conformada por la
combinacio´n de elementos pasivos. Dentro de las topolog´ıas que se derivan de estos filtros
esta´n los paso bajos, pasa altos y los pasa banda, cada uno de estos con caracter´ısticas bien
definidas.
La segunda configuracio´n de filtros pasivos es la conexio´n serie, en esta el filtro evita el
paso de una componente de frecuencia determinada, desde la fuente de la perturbacio´n hacia
alguna componente de la red ele´ctrica, mediante la presencia de una gran impedancia serie
a la frecuencia especificada. Estos constan de un inductor y un capacitor en paralelo que se
posicionan en serie a la parte de la red que se desea proteger (ver Figura 2.3).
L
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Figura 2.3: Esquema de compensacio´n mediante la conexio´n serie de un filtro pasivo
Adema´s de las dos conexiones de filtro pasivo antes mencionadas, existe una tercera
configuracio´n que integra estas dos u´ltimas, por lo cual es una conexio´n serie-paralelo. La
Figura 2.4 representa esta conexio´n.





Figura 2.4: Esquema de compensacio´n mediante la conexio´n serie-paralela de un filtro pasivo
Al igual que las configuraciones serie y paralelo, la conexio´n serie-paralelo se emplea con
el fin de eliminar armo´nicos, pero presenta la particularidad de filtrar casi por completo las
armo´nicas de orden tres [1].
En cargas que no posean mucha fluctuacio´n, es posible realizar la conexio´n de distintas
ramas LC en paralelo con la carga y sintonizadas con la frecuencia de los armo´nicos que
se deseen eliminar de la red. Para la seleccio´n de los componentes del filtro se parte de las
intensidades de los espectros de la corriente en la carga y escogiendo los que posean mayor
relevancia [29]. Para armo´nicos de orden n los para´metros Ln y Cn deben ser seleccionados
de tal manera que satisfagan la siguiente ecuacio´n:




Ya que la ecuacio´n (2.5) so´lo posee una restriccio´n, no puede lograrse una compensacio´n
ma´s compleja, no es posible modificar sus para´metros para ajustarse a variaciones de la carga.
Para resolver los inconvenientes asociados a este tipo de filtros, existe entre otras estrategias
aplicadas con mejores resultados, entre estas se encuentran los filtros activos, este enfoque
de mitigacio´n de armo´nicos se describe a continuacio´n.
2.3. Filtros Activos de Potencia
Esta estrategia de mitigacio´n de armo´nicos aprovecha la energ´ıa almacenada en un conden-
sador o en una bobina, para compensar las perturbaciones que se originan como consecuencia
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de la presencia de cargas no lineales conectadas a la red ele´ctrica, o provenientes de otras
caracter´ısticas no lineales de cargas como transformadores y ma´quinas rotativas. Gracias al
hecho de contar en su configuracio´n con un elemento almacenador de energ´ıa los filtros acti-
vos logran compensar otras perturbaciones y corrigen el factor de potencia.
Entre las caracter´ısticas de los filtros activos se encuentran:
Reduccio´n de los armo´nicos de corriente que circulen por la red, entre el APF y los
centros de generacio´n de energ´ıa
Reduccio´n de la corriente por el neutro
Reduccio´n de los armo´nicos de tensio´n en el PCC
Correccio´n del factor de potencia
Equilibrio de corrientes circulantes por las fases
Equilibrio de tensiones de fase
Regulacio´n de la tensio´n y del efecto Flicker
2.3.1. Estructura ba´sica de un filtro activo de potencia
La estructura ba´sica de un filtro activo de potencia para la compensacio´n de corrientes
armo´nicas esta conformada por un inversor controlado y un bloque en el cual se encuentra el
control empleado para obtener las sen˜ales de referencia y mantiene la tensio´n en el lado de
continua del inversor. Este sistema funciona como una fuente de corriente controlada, con el
cual se eliminan las corrientes armo´nicas generadas por las cargas no lineales conectadas a
la red ele´ctrica, esto se logra inyectando corrientes armo´nicas de igual magnitud y fase pero
opuestas a las corrientes armo´nicas producidas por las cargas no lineales.
Los convertidores esta´ticos empleados en los APF presenta la estructura de un inversor,
operando en los cuatro cuadrantes, con la posibilidad de realizar transferencias e intercam-
bios de energ´ıa de forma bidireccional entre la red de alterna y un elemento almacenador de
energ´ıa de tipo capacitivo o inductivo que se encuentra ubicada en el lado de continua del
inversor [30].
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La clasificacio´n de los filtros activos se lleva a cabo teniendo en cuenta la topolog´ıa de
e´stos y el modo como se conecten a la red, en estas encontramos:
AFP en conexio´n paralela po shunt
APF en conexio´n serie
APF en conexio´n serie paralelo (Acondicionador universal)
Filtrado h´ıbrido
A continuacio´n se dara´ una pequen˜a descripcio´n de cada una de ellas prestando mayor
atencio´n al caso de APF en conexio´n paralela ya que sera esta la cual se implementara´ en
este trabajo.
APF en conexio´n paralelo
Esta configuracio´n del APF funciona como un sumidero para las corrientes armo´nicas ge-
neradas por la carga, evitando que circulen hacia la fuente de alimentacio´n, y adema´s actu´a
como fuente para la corriente de consumo reactivo de la carga. De esta manera no solo com-
pensa la energ´ıa reactiva sino tambie´n la potencia de distorsio´n [2]. En la siguiente figura se










Figura 2.5: APF en conexio´n paralela o shunt
Esta compuesto en su etapa de potencia por un puente completo de conmutacio´n, una
inductancia de acoplamiento y un condensador para el almacenamiento en corriente directa.
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Esta topolog´ıa es nombrada como VSI (Voltaje Source Inverter) puesto que es en el conden-
sador donde se almacena la energ´ıa de conversio´n, siendo la inductancia el medio para dar
seguimiento a la referencia del sistema de control [30] (ver Figura 2.5).
El APF shunt se conecta en el punto de acoplamiento comu´n ya sea de manera directa,
tomando las precauciones pertinentes (aislamiento adecuado) o mediante un transformador;
si se adopta la segunda forma de conexio´n se sebe considerar que un transformador que per-
mita el paso de las corrientes que el filtro va a inyectar. La conexio´n del filtro se realiza de tal
manera que suministre las corrientes de compensacio´n iC (ver Figura 2.5), la cuales cancelen
las corrientes armo´nicas provenientes de las cargas no lineales. Para su operacio´n, el APF
toma y entrega energ´ıa de la red AC, realizando un almacenamiento momenta´neo de energ´ıa,
al mismo tiempo toma la potencia necesaria para suplir las pe´rdidas debidas a la conmuta-
cio´n de los dispositivos semiconductores. Si se tiene un sistema con cargas desbalanceadas el
APF shunt equilibra las corrientes de linea, y en el caso de sistemas con neutro, cancela las
corrientes circundantes por este [3]
Una desventaja de esta topolog´ıa de filtro activo es que el inversor tiene que soportar
toda la tensio´n de red y su bus de continua debe ser de una tensio´n superior a la de pico de
la red. Adema´s debe soportar la corriente armo´nica ma´xima, la debida a la compensacio´n
de potencia reactiva de frecuencia fundamental y la debida a otras perturbaciones que se
deseen filtrar, sumado a esto exige un control complicado para una correcta eliminacio´n de
los armo´nicos de corriente, con lo que su costo de implementacio´n resulta elevado [22].








Figura 2.6: Filtro activo paralelo con fuente de corriente
En la figura anterior el inversor trabaja a altas frecuencias empleando un PWM (pulse-
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width modulation), es espan˜ol Modulacio´n por Ancho de Pulso a altas frecuencias, cuenta
adema´s con un control, el cual realiza un seguimiento de la corriente en la carga, igualmente
determina el contenido de armo´nicos y genera las sen˜ales para los IGBT’s del inversor y
de esta manera inyectar las corrientes armo´nicas en contrafase para llevar a cabo la cancela-
cio´n. Este tipo de topolog´ıa no es muy utilizada, a diferencia de la observada en la Figura 2.5.
APF en conexio´n serie
A diferencia del filtro paralelo, el APF serie se conecta en serie con la carga a trave´s un
transformador de acoplamiento (ver Figura 2.7). Al conectarse en serie realiza la inyeccio´n
de tensiones para compensar cualquier perturbacio´n de tensio´n. Por lo cual esta configura-
cio´n es apropiada en casos donde se tengan cargas generadoras de armo´nicas de tensio´n, o







Figura 2.7: Filtro activo serie
El filtro activo serie no compensa las corrientes armo´nicas de la carga y el sistema actu´a
como una impedancia variable, cuyo valor es idealmente nulo para la componente fundamental
de corriente e infinita para todas las dema´s componentes,de modo que evita que las corrientes
armo´nicas fluyan del sistema hacia la carga, y as´ı garantiza que eventuales filtros pasivos
ubicados en la carga no absorban dichas corrientes del resto del sistema. Esta topolog´ıa no
es la ma´s utilizada, y en general se acompan˜a normalmente de un sistema de filtrado pasivo
complementario [30].
APF en conexio´n serie-paralelo
Este tipo de configuracio´n esta compuesta por un filtro activo serie y uno paralelo, el filtro
serie se conecta ma´s pro´ximo a la red de suministro, mientras que el filro paralelo se conecta
ma´s cerca a la carga no lineal (ver Figura 2.8). universal, el cual es una combinacio´n de un
filtro activo paralelo y un filtro activo serie. El elemento almacenador de energ´ıa (inductor o
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capacitor) es compartido por la fuente de corriente y la fuente de voltaje que operan como
compensadores activo paralelo y activo serie de ambos filtros, es decir no es necesario tener







APF serie APF paralelo
Figura 2.8: Filtro activo serie-paralelo
El filtro serie-paralelo es conocido tambie´n como Acondicionador Universal, pero adema´s
es como UPQC (Unified Power Quality Conditioner). En esta configuracio´n el filtro activo
paralelo cancela las corrientes armo´nicas, las corrientes de secuencia negativa y puede reali-
zar compensacio´n de energ´ıa reactiva, mientras que el filtro activo serie hace la funcio´n de
desacoplo respecto a la red y puede realizar otras funciones, como regulacio´n de tensio´n,
compensacio´n de flicker y equilibrado de fases en el punto de conexio´n a la red. El filtro
serie adema´s de suministrar la tensio´n armo´nica de compensacio´n, debe soportar toda la
corriente de la carga [1]. Este inversor tambie´n tiene que soportar o estar protegido contra
cortocircuitos en el lado de carga.
Filtrado h´ıbrido
La topolog´ıa de filtrado h´ıbrido consta de un sistema de filtrado pasivo tradicional conjun-
tamente con un filtro activo, conectados de diferentes maneras en relacio´n con el filtro pasivo.
Esta combinacio´n optimiza el sistema de cancelacio´n pasiva, evita los problemas de resonan-
cias entre los componentes del filtro pasivo y la impedancia de l´ınea y permite potencias de
filtrado elevadas a un costo inferior a la de una topolog´ıa de filtro activo puro.
Segu´n la conexio´n entre el sistema pasivo y el sistema activo, pueden considerarse las
siguientes estructuras ba´sicas [30]:
Combinacio´n de filtro activo en serie con la l´ınea y filtro pasivo en paralelo con la l´ınea
y la carga.
CAPI´TULO 2. MARCO TEO´RICO 33
Combinacio´n de filtro activo en serie con el filtro pasivo y ambos en paralelo con la
carga.
Combinacio´n de filtro activo y pasivo, en paralelo con la l´ınea y la carga.
Para todos los casos mencionados anteriormente, el filtro pasivo puede estar conformado
por una o varias ramas de filtros pasivos sintonizados y tambie´n contener un filtro tipo pasa
alto o amortiguado, dependiendo de las caracter´ısticas de la carga o el problema que se tenga.
Este tipo de filtros posee ciertas caracter´ısticas favorables comparado con el filtro activo puro,
debido que este u´ltimo debe soportar la totalidad de la tensio´n de la red, o la totalidad de la
corrientes de la carga, lo cual degrada al inversor de potencia y su funcionamiento. Sumado
a esto, si se usan transformadores para el enlace del inversor y la red, las pe´rdidas y el costo
entran a ser un aspecto a tener en cuenta. Entre las caracter´ısticas ma´s sobresalientes de los
filtros h´ıbridos esta´n las siguientes:
equilibra las corrientes de frecuencia fundamental que son suministradas por la fuente
regula el suministro de potencia reactiva a la red
compensacio´n de corrientes en rangos ma´s amplios de frecuencias
ra´pida respuesta ante variaciones transitorias de la carga
dependiendo de su configuracio´n puede funcionar como una fuente ininterrumpida
adicional al filtrado, puede realizar tareas de regulacio´n de tensiones y control del flujo
de potencia en las l´ıneas
A modo de informacio´n se mostrara´ a continuacio´n cada una de las configuraciones h´ıbri-
das de los filtros activos, y se dara´ una breve descripcio´n de cada uno.
FAP en serie con la l´ınea
En esta configuracio´n el filtro activo se conecta en serie con la linea y el filtro pasivo en
paralelo con el APF y la carga. El APF esta conformado por un convertidor fuente de tensio´n
conectado en serie con la linea mediante un transformador elevador.
El comportamiento del filtro activo se asemeja a una impedancia variable situada entre
la linea y la carga, de este modo que para la componente fundamental esta es nula, y para
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el caso de componentes armo´nicas presenta un resistencia elevada. Debido a la configuracio´n
del APF, las corrientes armo´nicas generadas por la carga circularan por el filtro pasivo. Por
lo tanto el filtro pasivo es quien cancela la mayor parte de las corrientes armo´nicas, mientras
el filtro activo proporciona una pequen˜a cantidad del total de la potencia de cancelacio´n y








Figura 2.9: Configuracio´n h´ıbrida APF serie con la l´ınea
FAP en paralelo con filtro pasivo
En esta topolog´ıa el filtro pasivo es sintonizado con las frecuencias ma´s bajas. El filtro
activo como fuente de corriente o como fuente de tensio´n controlador por corriente se conecta










Figura 2.10: Configuracio´n h´ıbrida APF paralelo con un filtro pasivo
FAP en serie con filtro pasivo
En esta configuracio´n el filtro activo es conectado en serie con el filtro pasivo mediante
un transformador y a su ves ambos esta´n conectados en paralelo con la carga. Las topolog´ıas
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h´ıbridas que emplean tanto filtros activos como activos son las ma´s empleadas, ya que per-
miten reducir significativamente la potencia del filtro activo.
El filtro activo se comporta como una fuente de tensio´n variable, que ante la componente
fundamental es cero, y ante presencia de componentes armo´nicas posee cierto valor con el








Figura 2.11: Configuracio´n h´ıbrida APF serie con un filtro pasivo
2.4. Topolog´ıas de los Convertidores Esta´ticos
Como ya se ha mencionado anteriormente una de las partes constitutivas de un filtro
activo es el convertidor de potencia o inversor, este elemento se puede implementar median-
te un inversor de fuente de tensio´n (VSC: Voltaje Source Converter), cuando la energ´ıa es
proporcionada por un condensador, o por medio de un inversor fuente de corriente (CSC:
Current Source Converter) cuando la energ´ıa es almacenada en una bobina. Estos circuitos
funcionan como fuentes no sinusoidales de tensio´n o corriente. El inversor fuente de tensio´n
es el ma´s empleado, ya que econo´micamente los condensadores son ma´s baratos, adema´s son
mas fa´ciles de controlar, ma´s eficientes, y con un almacenamiento mayor de energ´ıa en compa-
racio´n con una bobina. En las Figuras 2.12(a) y 2.12(b) se presentan estas dos configuraciones.
Los interruptores de potencia para el inversor de la figura 2.12(a) deben permitir un flujo
de corriente bidireccional y soportar una tensio´n unipolar limitada al bus de continua. Por
el contrario en estructuras tipo CSC, la corriente es unidireccional y limitada por la fuente
de continua , mientras que la tensio´n es bipolar. Se emplean IGBT (Insulated Gate Bipolar
Transistors) que incluyen un diodo libre de circulacio´n en antiparalelo. Como en el caso de
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cualquier inversor, el control de las conmutaciones de los dispositivos debe considerar que
dos IGBT de una misma rama no deben conducir simulta´neamente, ya que dejar´ıa en corto-
circuito al condensador [30].
La conexio´n a la red del inversor tipo fuente de tensio´n debe hacerse por medio de una
inductancia mediante el cual se atenu´e el rizado de alta frecuencia que pueda presentarse en












(b) Tipo fuente de corriente
Figura 2.12: Estructuras del inversor de potencia del APF
Las dos figuras anteriores son empleadas para sistemas sin neutro, debido que solo apare-

















(b) Convertidor con punto medio en el lado CC
Figura 2.13: Estructuras del inversor de potencia del APF
La Figura 2.14 muestra el principio de compensacio´n ba´sica del APF shunt de 4 ramas, y
en la Figura 2.13(a) se muestra el circuito del inversor. Una derivacio´n del APF esta´ disen˜ada
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para ser conectado en paralelo con la carga, para detectar su armo´nica de corriente e inyectar
en el sistema una corriente de compensacio´n, ide´ntica a la corriente armo´nica de la carga,














Figura 2.14: Compensacio´n ba´sica del APF shunt de 4 ramas
El APF de cuatro ramas emplea una rama especialmente para compensar la componen-
te de secuencia cero por el neutro. El sistema basado en el uso de una cuarta rama en el
convertidor para el neutro resulta ma´s costoso, pero es ma´s fa´cil de controlar y tiene un com-
portamiento excelente, y en algunos casos se puede llegar a independizar la compensacio´n de
la corriente del neutro. Se prefiere el inversor de tres ramas debido al menor nu´mero de dispo-
sitivos de conmutacio´n, pero la construccio´n del circuito de control es complejo, se necesitan
enormes condensadores DC-link y el equilibrio en los dos condensadores es un problema clave
[3]. En la Figura 2.15 se muestra el circuito de potencia del APF de cuatro ramas conectado
en paralelo con la carga.
El punto medio de cada rama esta´ conectada a la fuente del sistema a trave´s de un in-
ductor de filtro. El APF se compone de 4 ramas VSI, se necesitan 3 ramas para compensar
las corrientes de las tres fases y una rama para compensar la corriente por el neutro. Posee
8 interruptores IGBT. Se utiliza la energ´ıa de un condensador de almacenamiento para el
control de histe´resis de banda fija, para obtener los pulsos de activacio´n VSI de los IGBT de
cada rama del inversor. El alto contenido de corrientes armo´nicas generadas por la conmu-
tacio´n de los dispositivos semiconductores del inversor de PWM es filtrada mediante el uso
de un filtro paso alto RC, como se muestra en la Figura 2.15.
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Para el caso de la Figura 2.13(b) se tiene conectado el neutro en el punto medio de los dos
condensadores, se requiere de un control espec´ıfico de la igualdad del reparto de tensiones
en los condensadores para evitar la destruccio´n de los mismos, la instalacio´n de un nu´mero
de condensadores cuatro veces superior, aunque de menor tensio´n, para conseguir la misma
capacidad y la necesidad de instalar doble nu´mero de transductores para leer la tensio´n total
y la del punto medio de los condensadores. Tanto la topolog´ıa de cuatro ramas (ver Figura
2.13(a)), como la que posee condensador repartido (ver figura 2.13(b)) sera´n implementadas
en el presente trabajo, cada una en conexio´n paralela con la carga [30]. El propo´sito de esto es
realizar un estudio comparativo entre estas dos topolog´ıas y determinar cual de ellas presenta
un mejor comportamiento, adema´s cual de las dos arroja mejores resultados frente escenarios
de cargas no lineales desbalanceadas, tensiones distorsionadas, tensiones desbalanceadas y
tensiones desbalanceadas-distorsionadas.
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Figura 2.15: Circuito de potencia del APF shunt de cuatro ramas
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2.5. Aspectos a Considerar en la Implementacio´n de
un Filtro Activo de Potencia Para la Mitigacio´n
de Armo´nicos
Una parte importante en el disen˜o e implementacio´n de filtros activos para mitigacio´n
de armo´nicos, corresponde a la especificacio´n de los elementos que integran al filtro, de tal
manera que se logre cumplir con los resultados esperados ante la presencia de perturbaciones.
De este modo la corriente pico que puede inyectar el filtro determina la capacidad del filtro.
Una vez determinado la potencia de compensacio´n del filtro con respecto a la carga, se
deben dimensionar cada uno de los componentes del filtro y, determinar el modo o la forma
de controlarlo. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, este proceso se resume en los
siguientes pasos [2]:
Dimensionamiento de la etapa de potencia: Se requiere que esta etapa adema´s de
ser capaz de generar las corrientes de compensacio´n que demanda la carga, posea una
respuesta ra´pida ante variaciones de la carga. Es por esto que al momento de disen˜ar
el filtro se tenga un equilibrio entre la velocidad de respuesta y la precisio´n del filtrado.
Generacio´n de las corrientes de referencia: El propo´sito del filtro activo a utilizar
es compensar las componentes armo´nicas de la corriente de carga iL, esta referencia
sirve para actuar sobre la etapa de potencia del filtro, con lo cual, so´lo la componente
fundamental que para propo´sitos de este trabajo es de 50 Hz, ifund(t), debera´ circular
por el sistema ele´ctrico. Para ello, se define la corriente de referencia como aquella
corriente que debe inyectar el filtro activo y cuyo valor es igual a la diferencia entre la
corriente de carga iL y la corriente fundamental ifund, en consecuencia el filtro activo
debe ser capaz de estimar en tiempo real la sen˜al resultante de esta diferencia.
Lazo de control: El lazo de control debe garantizar el seguimiento de la referencia de
compensacio´n, por parte de la etapa de potencia, realizando una secuencia de conmu-
tacio´n adecuada. Esto se debe lograr con un mı´nimo esfuerzo en la etapa de potencia
y aprovechando las caracter´ısticas f´ısicas del filtro.
2.6. Control de la Corriente de Inyeccio´n
El control de corriente del APF tiene como fin conseguir que las corrientes de salida sigan
las referencias provenientes de e´l (ver Figura 2.16). El control de la corriente de inyeccio´n de
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un APF se puede plantear de forma no lineal, o realizar una aproximacio´n [31]. Dado que los
semiconductores de potencia operan a muy alta frecuencia en comparacio´n con las sen˜ales
aportadas como referencia, es posible realizar una linealizacio´n a baja frecuencia. Indepen-
dientemente de la te´cnica de control que se emplee y suponiendo que no existe filtro a la salida
del APF, la corriente inyectada en la red tendra´ un rizado de alta frecuencia superpuesto a







Figura 2.16: Esquema simplificado del control de corriente en un APF
De la Figura 2.16, la sen˜al de salida del controlador corresponde a la tensio´n que el
inversor debe aplicar en los extremos de la bobina de inyeccio´n para que la corriente de
compensacio´n corresponda a la corriente de referencia. Bajo este esquema, la funcio´n del mo-
dulador por anchura de pulsos (Pulse Width Modulated, PWM) es determinar los tiempos
que cada uno de los dispositivos electro´nicos de potencia del FAP permanece en uno de sus
dos posibles estados de operacio´n para cada intervalo de conmutacio´n. Para el control de
la corriente de inyeccio´n existen dos tendencias, los controladores lineales y los no lineales.
Para el primer caso generalmente utilizan una modulacio´n PWM (Pulse Width Modulation)
ya sea en forma esta´ndar o modificada [5], en los cuales la sen˜al portadora previene de un
regulador lineal que se compara con una sen˜al moduladora triangular y de esta manera ob-
tener los pulsos de activacio´n de los interruptores del convertidor. El regulador lineal que se
emplea con mayor frecuencia en los APF es un PI (Proporcional-Integral) o en su defecto
un tipo P (Proporcional). La te´cnica de modulacio´n empleada en el inversor determina el
aprovechamiento de los recursos de tensio´n del bus de continua, la calidad y linealidad de
la tensio´n de salida, el rizado de la corriente, las pe´rdidas de potencia de conmutacio´n, etc [2].
Las te´cnicas de control o modulacio´n esta´n orientadas a la generacio´n de las sen˜ales de
disparo de los dispositivos semiconductores del convertidor a partir de las sen˜ales de referen-
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cia o consigna obtenidas del algoritmo de control, en te´rminos de tensiones.
En el caso de los controladores no lineales, tanto el regulador como el modulador se en-
cuentran integrados, la accio´n de la sen˜al de control y modulacio´n es propia del esquema de
control, dentro de estas te´cnicas sobresalen el control por histe´resis de corriente y el control
por modos deslizantes. Independientemente del tipo de topolog´ıa del inverso que se emplee,
la funcio´n del controlador debe ser siempre la misma, comparar las corrientes de referencia
con las corrientes de inyeccio´n con el fin de realzar la compensacio´n y, en funcio´n de la sen˜al
que se obtenga del error entre estas dos generan las sen˜ales de puerta de activacio´n de los
interruptores del inversor.
La efectividad del inversor depende en gran medida de la estrategia de control de co-
rriente empleada. Por esta razo´n el control de la corriente de los convertidores PWM se ha
convertido en uno de los temas ma´s tratados en la electro´nica de potencia. A diferencia de los
convertidores de tensio´n PWM en lazo abierto usuales, los convertidores PWM controlados
en corriente poseen las siguientes caracter´ısticas [30]:
Proteccio´n contra corriente ma´xima
Rechazo a la sobrecarga
control instanta´neo de la forma de onda de la corriente y alta exactitud
Dina´mico
Compensacio´n de los efectos debido a la variacio´n de los para´metros de la carga
Compensacio´n de la ca´ıda de tensio´n de los IGBT y tiempos muertos del convertidor
Compensacio´n de los cambios de tensio´n en el lado de continua
Debido a que el control del inversor para establecer las consignas calculadas es uno de
los objetivos del presente trabajo, se mencionara´n a continuacio´n las te´cnicas de modulacio´n
ma´s empleadas en sistemas trifa´sicos.
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2.6.1. Control lineal de corriente
En forma convencional el controlador realiza una modulacio´n sinusoidal PWM de voltaje
para el convertidor, empleando como sen˜al de modulacio´n el error de corriente filtrado por
un controlador PI. Una variacio´n en la sen˜al de modulacio´n es instanta´neamente reflejada
en una variacio´n del ciclo de trabajo de la sen˜al PWM sin el retraso que se presenta a una
mitad del per´ıodo de modulacio´n. La aplicacio´n de estas te´cnicas de modulacio´n solamente
puede reducir la velocidad de respuesta del sistema, por tal razo´n su desempen˜o no es sa-
tisfactorio, esto se debe a la limitacio´n que tiene el ancho de banda del sistema electro´nico,
ya que es necesario realizar un filtrado del rizado de la sen˜al de modulacio´n. Para superar
esta limitacio´n, las versiones recientes de sistemas de control lineal de corriente explotan la
transformacio´n d− q, en donde no es necesario conocer el a´ngulo de fase instanta´neo de las
formas de onda sinusoidales para realizar la transformacio´n d− q [22].
Un aspecto favorable de este tipo de te´cnicas es que las componentes armo´nicas funda-
mentales de la tensio´n y la corriente, entran al controlador como valores escalares, por tal
motivo el voltaje de linea es considerado por el controlador de corriente como un valor cons-
tante, debido a esto el rechazo que se obtiene de las perturbaciones es mucho mas efectivo.
Sin embargo a causa de la limitacio´n del controlador PI implica errores significativos cuando
se tienen componentes armo´nicas de orden mayor de la corriente de referencia, por tal motivo
la compensacio´n del APF es limitada [6].
2.6.2. Control adaptativo
La caracter´ıstica principal de esta te´cnica de control es que las ecuaciones que gobiernan
su operacio´n var´ıan en funcio´n del error de la sen˜al para la inyeccio´n y la corriente real del
inversor. Estas controladores suelen incorporarsen en las estructuras de control convencional
como en un PI o de igual forma para los controladores de marco rotatorio [32].
La implementacio´n del control adaptativo permite el error estacionario propio del PI. La
desventaja ma´s notable es que ante la presencia de transitorios instanta´neos en la condicio´n
de operacio´n del APF, el controlador puede llegar a ser inestable.
2.6.3. Control digital DeadBeat
En este tipo de controlador se calcula la fase del voltaje para hacer que la fase de la
corriente alcance su referencia al finalizar el siguiente per´ıodo de modulacio´n. Generalmente
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estos ca´lculos son realizados por medio de la trasformacio´n de Clarke y haciendo uso de la
modulacio´n vectorial se obtienen los pulsos de conmutacio´n del convertidor. Un aspecto fa-
vorable de esta te´cnica es que al generar la corriente de referencia no es necesario realizar la
medicio´n de las tensiones de l´ınea, aun que debido al retardo presente en los ca´lculos es una
seria desventaja para esta te´cnica.
Debido a que es necesario tener una ra´pida respuesta en la aplicacio´n de esta te´cnica de
control para el APF, la te´cnica DeadBeat es limitada a causa de la falta de los requerimientos
mı´nimos de velocidad. En las versiones ma´s recientes del controlador DeadBeat, este retardo
se reduce muestreando las variables de control y ejecutando las rutinas de control dos veces en
un per´ıodo de modulacio´n [33]. Los tiempos de encendido y apagado de los interruptores del
convertidor de potencia se implementan por separado en dos per´ıodos sucesivos de control.
Como efecto del retraso en el seguimiento de la referencia de corriente se puede reducir a un
solo per´ıodo de modulacio´n. Esto puede ser equilibrado adoptando una te´cnica de prediccio´n
para la referencia de corriente. Otro interrogante que se debe considerar en este tipo de
te´cnica de control es el efecto de los filtros de entrada que se usan comu´nmente para eliminar
las componentes armo´nicas de alta frecuencia residuales en las corrientes de l´ınea, que son
causadas por la modulacio´n del inversor. Estos filtros no se tienen en cuenta en el algoritmo
de control y pueden, algunas veces, contaminar la estabilidad del lazo de corriente. Para
garantizar la inalterabilidad del control, es debido hacer un cierto sobredimensionamiento de
los componentes reactivos del sistema [34].
2.6.4. Control por histe´resis
En la implementacio´n del control por histe´resis las sen˜ales de conmutacio´n son generadas
a partir del resultado de la comparacio´n de error de corriente con una banda fija de histe´re-
sis. Esta te´cnica muestra sencillez en su implementacio´n, adema´s posee una gran robustez.
No obstante presenta ciertas caracter´ısticas indeseadas, entre estas podemos mencionar que
produce una frecuencia de modulacio´n variable para el convertidor. Esto trae consigo una
dificultad en el disen˜o de los filtros de entrada y provoca la generacio´n de resonancias no
deseadas sobre la red. Otro aspecto desfavorable del control por histe´resis es que su desem-
pen˜o es afectado en forma dan˜ina por la interaccio´n de las corrientes de fase que es t´ıpica en
sistemas trifa´sicos con neutro aislado [6],[34].
En el transcurso del tiempo se han propuesto algunas mejoras para el modelo original
del control por histe´resis como las realizadas en [35] y [36], con el fin de implementarla en
aplicaciones industriales como el establecimiento de estrategias de desacople de corrientes de
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fase. Existen varios tipos de controladores de corriente de histe´resis basados en la banda,
entre estos se encuentran; controlador de corriente por banda fija de histe´resis, controlador
de corriente por banda sinusoidal de histe´resis y controlador de corriente por banda adaptiva
de histe´resis.
Cada uno de las te´cnicas de control por histe´resis antes mencionadas son utilizas para la
generacio´n de los impulsos de conmutacio´n del inversor. Entre las diversas te´cnicas de control
actuales, el control por histe´resis es la te´cnica ma´s ampliamente utilizada por que posee una
aplicacio´n no compleja, excelente estabilidad, ausencia de cualquier error de seguimiento,
respuesta transitoria muy ra´pida, y la robustez intr´ınseca para variaciones en los para´metros
de la carga, adema´s ofrece una mejor supresio´n de armo´nicos de orden inferior,Sin embargo
como ya se ha mencionada, una desventaja radica en que su frecuencia de conmutacio´n puede
fluctuar y como resultado de ello las pe´rdidas de conmutacio´n se incrementan, se produce
ruido acu´stico y conlleva una dificultad en el disen˜o filtros de entrada [37].
En la te´cnica de histe´resis la funcio´n de error se centra en una banda de histe´resis prees-
tablecida. Cuando el error supera el l´ımite de histe´resis superior o inferior el controlador
de histe´resis realiza la conmutacio´n apropiada para controlar el error dentro de la banda
predefinida y enviar estos pulsos al VSI y de esta forma producir la corriente de referencia
[38].
Control de corriente por banda fija de histe´resis
Como ya se ha mencionado la sen˜al de referencia para la compensacio´n es comparada
de forma instanta´nea con la sen˜al realmente inyectada. La sen˜al de error resultante e(t) es
aplicada a un circuito comparador por histe´resis que, dependiendo de la anchura de la banda
de histe´resis y del valor instanta´neo de la sen˜al de error, genera los pulsos de activacio´n de
los dispositivos semiconductores del inversor. En la siguiente figura se muestra el diagrama
de bloques simplificado de este controlador [17].











Figura 2.17: Esquema de control de la corriente por banda fija de histe´resis
El modelo matema´tico del control por histe´resis de banda fija es expresado como [4],[38]:
iref = ic (2.6)
iup = iref + HB (2.7)
ilo = iref − HB (2.8)
Donde:
iref : corriente de compensacio´n
iup : l´ımite superior de la corriente
ilo : l´ımite inferior de la corriente
El ancho de banda (AB) de este controlador esta dada por:
AB = iup − ilo (2.9)
Reemplazando (2.7) y (2.8) en (2.9) se tiene que:
AB = 2HB (2.10)
La lo´gica de funcionamiento es la siguiente:
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Si : imedida < (iref − HB)
SF = 1
Si : imedida > (iref + HB)
SF = 0
Al momento en el que SF = 1, el interruptor superior se activa e igualmente es desconec-
tado el interruptor inferior, y cuando SF = 0, el interruptor inferior es activado y el superior









Figura 2.18: Sen˜ales para el control por histe´resis de banda fija
Para efectos de este trabajo se empleara´ este tipo de te´cnica de control de corriente. Los
resultados obtenidos se mostrara´n ma´s adelante.
Control de corriente por banda sinusoidal de histe´resis
En esta te´cnica de control la banda de histe´resis var´ıa de acuerdo a a una sen˜al sinusoidal
sobre un periodo de la fundamental. El modelo matema´tico que gobierna su funcionamiento
es el siguiente [39]:
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iref = Im sen(ωt) (2.11)
iup = (Im + HB) sen(ωt) (2.12)
ilo = (Im − HB) sen(ωt) (2.13)
Donde:
iref : corriente de compensacio´n
iup : l´ımite superior de la corriente
ilo : l´ımite inferior de la corriente
Al ancho de banda AB esta dado por:
AB = iup − ilo (2.14)
Reemplazando (2.12) y (2.13) en (2.14) se tiene que:
AB = 2HB sen(ωt) (2.15)
Para este caso, la lo´gica de funcionamiento del controlador es la siguiente:
Si : imedida − iref < 0 y adema´s
iref − imedida > ‖HB‖
SF = 1
Si : imedida − iref > 0 y adema´s
iref − imedida > ‖HB‖
SF = 0









Figura 2.19: Sen˜ales para el control por histe´resis de banda sinusoidal
Este controlador opera de forma similar al controlador por histe´resis de banda fija, su
diferencia radica en el ancho de pulso, ya que para el primero de estos su ancho de banda
var´ıa en un periodo de la fundamental. Su principal desventaja es que necesita de una sen˜al
de referencia sinusoidal, debido a esto se limita su aplicacio´n para el control de filtros activos.
Control de corriente por banda adaptiva de histe´resis
Esta te´cnica de control modifica el ancho de banda HB, para mantener la frecuencia de
conmutacio´n constante en los IGBT’s del convertidor y, de esta manera logra mejorar los
inconvenientes que presenta el me´todo convencional de histe´resis de banda fija [40].







Figura 2.20: Control por banda adaptiva de histe´resis
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El valor de HB es calculado a cada momento por el controlador de corriente, seguidamente
es ingresado al comparador de histe´resis y este u´ltimo dependiendo de su valor y de la sen˜al
de error genera los pulsos de activacio´n del inversor.
En la siguiente figura se muestran las ondas de la corriente PWM y las ondas de tensio´n
para la fase “a”, la corriente ia tiende a cruzar la banda inferior en el punto 1, donde el IGBT
de la parte superior en la fase “a” del convertidor es activado, la corriente lineal ascendente
i+ca toca la banda superior en el punto 2, el el que el IGBT de la parte inferior de la fase “a”
es activado. Las siguientes ecuaciones se pueden escribir en los intervalos de conmutacio´n t1












(0,5Vdc + Vs) (2.17)












Figura 2.21: Sen˜ales para el control por histe´resis de banda sinusoidal














t2 = −2HB (2.19)




Donde t1 y t2 son los intervalos de conmutacio´n respectivamente, y fc es la frecuencia de
conmutacio´n.

























Reemplazando (2.17) en (2.22), resulta,
4HB = (t1 + t2)
di+ca
dt





Sustituyendo (2.17) en (2.21) y simplificando, se tiene,
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Donde fc es la frecuencia de conmutacio´n, m = di
∗
ca/dt, es la pendiente de la onda de
corriente de referencia del compensador. La banda de histe´resis HB se puede modular desde
diferentes puntos en el ciclo de la fundamental para controlar el patro´n de conmutacio´n de
los dispositivos del inversor. En la operacio´n sime´trica de las tres fases, se espera que los
perfiles de ancho de banda HBa, HBb y HBc sean iguales pero con diferentes fases [40].
2.7. Estimacio´n de las Corrientes de Referencia
La corriente de referencia es aquella que debe generar el filtro activo para corregir las
perturbaciones ocasionadas por las cargas no lineales. En un sistema ele´ctrico con tensiones
sinusoidales balanceadas puras, las corrientes que circulan por este debera´n ser iguales, es
decir deben tener las mismas caracter´ısticas. En la pra´ctica estas corrientes se ven alteradas
por diversos factores que ya se han mencionado anteriormente, debido a estas alteraciones
en la forma de onda ideal de las corrientes, la corriente de referencia producidas por el filtro
debe considerar estas perturbaciones [24]. Esta corriente puede ser calculada de la siguiente
manera:
iref (t) = iL(t)− iideal(t) (2.26)
Donde, iref (t) corresponde a la corriente de referencia; iL(t) son las corrientes de la carga e
iideal(t) son las corrientes ideales respectivamente.
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Dependiendo del problema que se desee mitigar, el concepto de la corriente iideal(t) toma
su significado. En este sentido se diferencian dos to´picos, en el primero de se realiza un ana´lisis
armo´nico de la sen˜al de corriente absorbida por la carga para compensar la distorsio´n de la
forma de onda. En el segundo de ellos no solo se busca compensar los armo´nicos, la distorsio´n
de la corriente en la carga, sino tambie´n la correccio´n del factor de potencia. Para esta u´ltima
tendencia se considera que la corriente de referencia que debe inyectar el filtro es la diferencia
entre la corriente de carga iL y la corriente en el sistema a la frecuencia fundamental ifund(t),
esto es:
iref (t) = iL(t)− ifund(t) (2.27)
2.8. Estrategias de Control de Filtros Activos
Las te´cnicas de control para generar las sen˜ales de compensacio´n son te´cnicas de correc-
cio´n basadas en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo.
2.8.1. Me´todos de control en el dominio de la frecuencia
La estrategia de control en el dominio de la frecuencia para obtener las sen˜ales de refe-
rencia para la compensacio´n esta´ basada en el ana´lisis de Fourier de sen˜ales distorsionadas
de tensio´n y corriente. Existen numerosas formas de implementarla como la Transformada
Ra´pida de Fourier (FFT), la Transformada Discreta de Fourier (DTF), etc.
Mediante el uso de la transformada de Fourier las componentes armo´nicas a compensar
son separadas de la sen˜al contaminada y combinada para generar las sen˜ales de pulso de
activacio´n de los dispositivos semiconductores del inversor. Este me´todo posee la desventaja
de requerir un alto nivel de co´mputo y posee adema´s un tiempo de respuesta largo. Se
han empleado otros me´todos de control como los filtros de Kalman o las transformaciones
complejas de Wavelet [30]. Sin embargo estas te´cnicas no sera´n empleadas en el presente
trabajo.
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2.8.2. Me´todos de control en el dominio del tiempo
Las estrategias de control en el dominio del tiempo esta´n basadas en la obtencio´n de for-
ma instanta´nea, de la sen˜ales de control para la compensacio´n, de tensiones o corrientes, que
son adquiridas de las sen˜ales distorsionadas contaminadas con armo´nicas del sistema ele´ctrico.
La ventaja ma´s sobresaliente de este tipo de estrategias es la gran velocidad de respuesta
que posee ante cambios en el sistema ele´ctrico, por lo tanto el filtro realiza un control en en
instante en el que ocurra la perturbacio´n, es decir realiza un control en tiempo real.
Existe diversos me´todos en el dominio del tiempo, dentro de estas se hara´ mencio´n de
las ma´s importantes, sin embargo, se expondra´n con mayor detalle la teor´ıa de la potencia
reactiva instanta´nea, la teor´ıa p− q− r y el marco de referencia s´ıncrono, ya que sera´n estos
los que se van a implementar en este trabajo.
En todos estos me´todos generalmente se obtienen las corrientes de referencia de com-
pensacio´n, por lo que son muy apropiados para la estructura de los FAP que actu´an como
fuente de tensio´n controlados en corriente en paralelo con la red. En algunos de estos me´to-
dos considera al sistema trifa´sico referido a nuevos sistemas de coordenadas de referencia,
estacionarios o rotantes, lo que implica la necesidad de utilizar transformaciones entre estos
sistemas de coordenadas, transformaciones a las que se les exige la no variancia de la potencia
en la transformacio´n [30].
Para cada uno de los me´todos empleados en el presente trabajo, se analizan distintas
condiciones de funcionamiento, como tensiones ideales, balanceadas, distorsionadas, desba-
lanceadas, y desbalanceadas-distorsionadas, cada una de ellas empleadas en un sistema con
conductor neutro. Adema´s se presentan para cada me´todo, el circuito de filtrado implemen-
tado y el control de corriente del inversor.
Otros me´todos, tambie´n utilizados, no requieren hacer transformaciones de sistemas de
coordenadas de las magnitudes a controlar y resultan ma´s simples, sin embargo no suelen
distinguir entre las componentes activa, reactiva y armo´nicos. Todos estos me´todos basan su
control en la energ´ıa del condensador de continua.
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2.8.3. Etapas para el control de un filtro activo
Para la correcta realizacio´n del control de un filtro activo de potencia, se deben diferenciar
y definir claramente cada una de las etapas llevadas a cabo en dicho control, con el fin de
obtener unos resultados esperados. Estas etapas se resumen a continuacio´n:
En la primera etapa, las tensiones y corrientes intr´ınsecas son censadas del sistema
usando transformadores de corriente y tensio´n, sensores de efecto Hall,etc., con el fin
de obtener informacio´n precisa del sistema en cuestio´n.
En la segunda etapa, las variables de compensacio´n basadas en los me´todos de control
y las topolog´ıas del filtro activo son obtenidas en te´rminos de los niveles de tensiones y
corrientes.
En la tercera etapa las sen˜ales de disparo de los IGBT’s del inversor son generadas
empleando algunas de las te´cnicas de modulacio´n presentadas en la seccio´n 2.6. Para
efectos de este trabajo se empleara´ la modulacio´n por banda fija de histe´resis (ver
apartado 2.6.4).
La potencia tradicional
En el ana´lisis de potencia en circuitos de corriente alterna, suele plantearse la existencia
de la potencia real o activa (P ) que corresponde al consumo aprovechado por la carga, la
potencia reactiva (Q), que es necesaria para el funcionamiento de la carga y es demandada
debido a la existencia de componentes capacitivos o inductivos, y la potencia aparente (S),
como la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva. EL planteamiento anterior
solo es va´lido cuando se tienen cargas que no generen armo´nicos, es decir, cargas lineales, co-
mo resistencias, condensadores e inductores. Ahora bien cuando se presentan escenarios con
cargas no lineales el estudio de potencia resulta problema´tico, y el enfoque anterior resulta
ineficiente, debido a la aparicio´n de un tercer te´rmino a causa de la presencia de armo´nicos
en la red. Este te´rmino es denominado potencia de distorsio´n, y se designa con la letra D [22].











Figura 2.22: Representacio´n de la potencia en un sistema con y sin presencia de armo´nicos
Budeanu, en su definicio´n de potencia presentada en [41] establece la forma de obtener









D2 = S2 − P 2 −Q2 (2.30)
De esta de definicio´n, surge de la modificacio´n del tria´ngulo de potencia usado en el ana´lisis
fasorial de circuitos de corriente alterna, en el que se incluye la potencia de distorsio´n D, tal y
como se muestra en la Figura 2.8.3. Bajo este concepto se puede obtener las componentes de
potencia de un sistema en estado estable, existiendo una clara limitacio´n para la obtencio´n
de componentes instanta´neas o evaluar los estados transitorios [2].
2.8.4. Teor´ıa de la potencia reactiva instanta´nea (p-q)
La teor´ıa de la potencia reactiva instanta´nea (TPARI) o teor´ıa instanta´nea p− q, estable-
cida por Akagi en el an˜o de 1983 y modificada por otros autores, es una de las ma´s utilizadas
en el control de los APF [?]. Esta teor´ıa se basa en los valores instanta´neos de los sistemas
trifa´sicos con o sin neutro y es va´lida para operaciones de estado estacionario o transitorias,
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as´ı como para formas de onda gene´ricas de tensiones y corrientes.
Esencialmente el sistema de control mide las tensiones de fase (van, vbn, vcn) en el punto de
acoplamiento comu´n, y las corrientes de fase (iLa, iLb, iLc) en la carga, y calcula las corrientes
de referencia del convertidor empleando la teor´ıa general de la potencia activa y reactiva
instanta´nea en sistemas trifa´sicos.
Esta teor´ıa consiste en una transformacio´n algebraica ma´s conocida como la Transfor-
mada de Clarke, que transforma las tensiones y corrientes trifa´sicas en coordenadas a-b-c a
un marco de referencia estacionario de coordenadas α-β-0 [3]. Primeramente las variables
medidas del sistema trifa´sico a-b-c son transformadas al sistema de ejes ortogonales α-β-0 a




































































vabc, iabc : Tensiones y corrientes de fase en el sistema de ejes a-b-c
v0αβ, i0αβ : Tensiones y corrientes en el sistema de ejes α-β-0
El sistema trifa´sico convencional de tensiones y corrientes, variables en el tiempo, esta´ re-
ferido a un sistema de tres ejes a, b y c, fijos en el plano y desfasados 120◦. La transformacio´n
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separa las componentes de secuencia cero, eje 0, del resto de las componentes, ejes α-β, tal












(b) Sistema de referencia
α-β-0
Figura 2.23: Sistema de referencia a-b-c y α-β-0
Una vez se conozcan las tensiones y las corrientes en los ejes α-β-0 , se puede conocer el
valor de la potencia real instanta´nea p, la potencia imaginaria q y la potencia debida a la















De (2.33) las potencias quedan definidas como:
p0 = v0i0 (2.34)
p = vαiα + vβiβ (2.35)
q = vαiβ − vβiα (2.36)
Siendo p la componente de potencia activa instanta´nea, q la componente de potencia imagi-
naria y p0 la componente de secuencia cero de tensio´n y de corriente. Es debido mencionar
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que si no existe un desbalance de tensio´n o de corriente o bien armo´nicos de secuencia cero,
el valor de v0 o´ i0 seria igual a cero, por lo tanto la potencia debida a la componente de
secuencia cero p0 = 0.
La potencia total instanta´nea p3 se determina como la suma de la potencia real ins-
tanta´nea y la potencia de secuencia cero,
p3 = p+ p0 = v0i0 + vαiα + vβiβ (2.37)
EL te´rmino de la potencia imaginaria instanta´nea (ver ecuacio´n (2.36)), fue introducido por
Akagi, como un vector espacial situado en el eje perpendicular al eje α-β (ver Figura 2.8.4).
La potencia imaginaria instanta´nea es una medida de la cantidad de corriente o potencia que









Figura 2.24: Representacio´n espacial de la potencia imaginaria instanta´nea

































Las corrientes iα e iβ, son expresadas en dos componentes de la siguiente manera:


















Donde iαp e iβp, son las componentes de corriente activa instanta´nea segu´n los ejes α- β, y
las corrientes iαq e iβq, son las componentes de corrientes reactiva instanta´nea segu´n los ejes
α-β, e i0 es la corriente instanta´nea de secuencia cero. En las expresiones anteriores para las
corrientes, se supone que la componente homopolar de tensio´n es distinta de cero (v0 6= 0), ya
que en caso contrario no es posible calcular la inversa de la matriz utilizada para determinar
el valor de las componentes de corriente. Sin embargo las expresiones de las componentes de
corriente, segu´n los ejes α-β, son independientes del valor de v0.
Es posible que en un sistema haya componente homopolar de corriente aunque no haya
componente homopolar de tensio´n, lo que implica que la potencia hompolar es nula. Sin em-
bargo, aunque el valor de la componente homopolar de corriente resultante de las ecuaciones
anteriores, como cociente de dos valores que son nulos, dar´ıa como resultado una indetermi-
nacio´n, hay que interpretar el resultado como que la corriente homopolar, en el sistema de
ejes α-β-0, es directamente igual a la del sistema de ejes a-b-c, es decir,




p0 ⇐⇒ i0(αβ0) = i0(abc) = i0 (2.43)
Del resultado anterior, la incorporacio´n de la componente homopolar de tensio´n y co-
rriente es considerada como si se tratara de un circuito monofa´sico independiente de las otras
componentes [30].
Para el caso de un sistema con tensiones y corrientes sinusoidales y carga no lineal, la
potencia instanta´nea y la potencia imaginaria poseen una componente en continua y otra en
alterna. Esto permite que p0, p y q puedan ser expresadas de la siguiente manera:
p0 = p¯0 + p˜0 (2.44)
p = p¯+ p˜ = p¯+ p2w + ph (2.45)
q = q¯ + q˜ = q¯ + q2w + qh (2.46)
Las componentes p¯ y q¯ corresponden a los valores promedio de la potencia activa y reac-
tiva respectivamente, originados por las componentes de secuencia positiva de voltajes y
corrientes de la carga. los te´rminos p2w y q2w corresponden a las componetes de secuencia
negativa de la carga y, ph y qh son la potencia activa y reactiva de ondulacio´n procedente de
la armo´nica h [3].
De los resultados obtenidos en (2.44), (2.45) y (2.46), es posible mencionar lo siguiente
[1]:
Las componentes de continua de la potencia activa y reactiva son debidas a la presencia
simulta´nea de las componentes directa e inversa de tensiones y corrientes.
Las componentes de alterna de la potencia activa y reactiva son debidas a la presencia
simulta´nea de las componentes directa e inversa de tensiones y corrientes y tambie´n a
la presencia de armo´nicos.
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Las tres componentes de potencia tienen componente continua y componente alterna.
No hay componente reactiva de potencia homopolar.
Las componentes homopolares de tensio´n y corriente solamente intervienen en la po-
tencia homopolar y no en la activa y reactiva.
La componente de potencia activa homopolar consta siempre de una componente conti-
nua y una componente alterna, debida a la componente fundamental y a los armo´nicos.
El circuito homopolar se comporta como un sistema monofa´sico independiente.





















pC0 + pC = 0 (2.48)
A partir del resultado anterior, la solucio´n queda restringida de la siguiente manera:
pC0 = −p0 (2.49)
pC = −p˜+ ∆p˜ (2.50)
qC = −q (2.51)
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Dado que el me´todo que se empleara´ en el presente trabajo corresponde al me´todo con-
vencional, en donde se busca determinar la corriente que el APF que debe suministrar a
partir del ca´lculo de las componentes no activas de potencia, adema´s de la consideracio´n de
la componente homopolar y pe´rdidas en el APF. Teniendo este aspecto, el resultado obtenido













Puesto que la corriente de secuencia cero debe ser compensada, la corriente de compen-
sacio´n de referencia, se expresa como.
i∗C0 = −i0 (2.53)
De (2.52), el te´rmino ∆p˜, corresponde a la potencia promedio adicional que se necesita
para equilibrar las pe´rdidas del VSI y las debidas a la componente p0, dicho esto, este te´rmino
se determina como sigue.
∆p = p¯0 + p¯per (2.54)
De la expresio´n anterior p¯per, es la potencia de pe´rdidas, y es obtenida mediante el regu-
lador de tensio´n del condensador de DC., de modo que el APF absorbera´ la potencia activa
de pe´rdidas desde el sistema α-β y proporcionara´ la potencia reactiva instanta´nea, adema´s
de la componente alterna de la potencia activa. Es decir, el APF proporciona exclusivamente
potencia no activa, puesto que la potencia activa debe ser proporcionada por la red, junto
con la potencia de pe´rdidas y la componente continua de la potencia homopolar. En la Figura
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Figura 2.25: Diagrama de bloques basado en la teor´ıa p-q para el ramas
2.25 se muestra el diagrama de bloques basado en la ter´ıa p-q para un filtro activo de 4-ramas.
El regulador de tensio´n de DC esta disen˜ado para brindar una adecuada compensacio´n y
una excelente respuesta transitoria. La tensio´n real del condensador del bus de continua se
compara con una sen˜al de referencia y el error generado en esta comparacio´n, se procesa en
un controlador tipo PI, que se emplea para el bloque de control de tensio´n , ya que actu´a
con el fin de hacer cero el error en estado estacionario de la tensio´n DC.
En el caso de la corriente homopolar sera´ considerada como si se tratase de un sistema
independiente que, al imponer que la corriente homopolar de compensacio´n sea igual a la
corriente homopolar en la carga, esto implica que la corriente hompolar en la red debe ser
nula.
La potencia homopolar que requiere la carga la suministra la red al APF y este la sumi-
nistra a la carga desde el sistema α-β, de modo que la potencia neta homopolar que circula
por el APF es nula. Se puede decir que el APF redistribuye la potencia homopolar hacia las
tres fases de la red, anula´ndose la componente homopolar en ella [1].





Cβ) en coordenadas α-β-0 para que coincida con la exigida por la carga.
La siguiente expresio´n es va´lida para el ca´lculo de las corrientes de compensacio´n de las fases
(iCa, iCb, iCc) en los ejes de coordenadas a-b-c en funcio´n de las corrientes de compensacio´n
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En un sistema trifa´sico sin neutro no existe corriente homopolar, en este caso, la compen-
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2.8.5. Teor´ıa p-q-r
La teor´ıa p-q-r propuesta por Kim en [42], define un nuevo sistema trifa´sico de coorde-
nadas en el que uno de los ejes coincide con el vector de tensiones (eje p), el segundo es
perpendicular a e´ste y esta contenido en el plano αβ (eje q), y el tercero de estos es perpen-
dicular a los dos anteriores (eje r). Este enfoque puede controlar las corrientes de una red
sinusoidal equilibrada, au´n cuando se presenten escenarios con tensiones desbalanceadas, sin
embargo como se vera´ a continuacio´n que los ca´lculos matema´ticos que requiere son conside-
rables, comparados con los de la teor´ıa p-q.
Despue´s de transformar las tensiones (vsa, vsb, vsc) y las corrientes (iLa, iLb, iLc) de las coor-
denadas a-b-c al sistema de referencia α-β-0, de acuerdo con las ecuaciones (2.31) y (2.32), las
tensiones y las corrientes se transforman ahora de las coordenadas α-β-0 a las coordenadas






















































































En el marco de referencia p-q-r, la potencia activa instanta´nea ppqr y la potencia reactiva
instanta´nea q son definidas por el producto punto y el producto cruz de vectores de voltajes
y corrientes de la siguiente forma [43]:
ppqr = ~vpqr ·~ipqr = vpip (2.65)











La potencia activa e imaginaria expresadas anteriormente no deben confundirsen con las
potencias que se obtuvieron en la teor´ıa p-q. Las ecuaciones (2.65) y (2.66) pueden ser ex-
presadas en te´rminos de las variables α-β-0 como




(vαiα + vβiβ)− v0i0 (2.68)




(vαiβ − vβiα)− v0i0 (2.69)
La potencia activa ppqr corresponde a la potencia instanta´nea de las tres fases, que en la
teor´ıa p-q es obtenida mediante la suma de la potencia real y las componentes de potencia
de secuencia cero. Por otro lado la componente qq posee una parte proporcional a la potencia
activa de la teor´ıa p-q, existiendo solo si la componente de secuencia cero del voltaje existe.
Finalmente la componente qr es igual a la definicio´n de la potencia imaginaria de la teor´ıa p
-q, si la componente de secuencia cero del voltaje es cero. Por consiguiente si la componente
de secuencia cero v0 es cero, la potencia activa ppqr y la componente de la potencia reactiva
qr en la teor´ıa p-q-r se reducen a los mismos valores de potencia real e imaginaria, respecti-
vamente, de la teor´ıa p-q [43].
En la teor´ıa p-q-r se proponen dos me´todos de control, uno de ellos llamado “Me´todo de
control de potencia de referencia” y el otro “Me´todo de control de corriente de referencia”.
Para el primero de estos me´todos no es necesario el uso de un elemento almacenador de
energ´ıa para eliminar la corriente por el neutro empleando la teor´ıa p-q-r. En relacio´n al
segundo me´todo, la teor´ıa p-q-r no necesita procesar los voltajes del sistema, se calculan las
potencias instanta´neas directamente de las tensiones del sistema. El me´todo de control de
corriente de referencia, puede controlar las corrientes sinusoidales y balanceadas de las tres
fases del sistema en algunas condiciones del circuito.
















Figura 2.26: Transformacio´n de las coordenadas 0-α-β a coordenadas p-q-r
El objetivo del me´todo de control de potencia de referencia es garantizar la compensacio´n
de las corrientes neutras, sin necesidad de elementos de almacenamiento de energ´ıa en el
compensador shunt (filtro activo). En este caso, la potencia activa instanta´nea de las tres
fases del filtro activo es siempre cero si se desprecian las pe´rdidas.
En el me´todo de control de corriente de referencia, para obtener las corrientes de la
fuente balanceadas y sinusoidales, las corrientes de compensacio´n de referencia (i∗Cp, i
∗
Cq, iCr)
se seleccionan de la siguiente manera:
i∗Cp = i˜p (2.70)
i∗Cq = iq (2.71)
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La potencia activa del circuito posee u´nicamente una componente real de la corriente
ip que contribuye solamente a la potencia real. La corriente iq del circuito cuenta con una
componente imaginaria que contribuye a la potencia imaginaria en el eje r. Y la corriente ir
del circuito cuenta con una componente imaginaria que contribuye solamente a la potencia



















Figura 2.27: Relacio´n entre la corriente del neutro de la l´ınea in y la corriente del eje r en
coordenadas p-q-r
Ahora las corrientes de compensacio´n en coordenadas p-q-r son transformadas a coorde-























Finalmente, las corrientes de compensacio´n en coordenadas a-b-c se calculan por medio
de la expresio´n mostrada en (2.55).
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2.8.6. Sistema de referencia s´ıncrono d-q-0
El marco de referencia s´ıncrono d-q-0 ha sido implementado desde hace algu´n tiempo
para el control de los filtros activos. Este me´todo esta basado en la transformada de Park,
muy empleada en el ana´lisis de las ma´quinas ele´ctricas, y como ocurre en el caso de la teor´ıa
p-q, permite separar la componente de secuencia cero de las dema´s componentes del sistema,
adema´s permite separar las componentes de secuencia positiva de las de secuencia negativa.
A diferencia de la teor´ıa de la potencia reactiva instanta´nea, el marco de referencia
s´ıncrono (SRS) so´lo realiza la transformacio´n de las sen˜ales de corriente, y no considera
las potencias instanta´neas.
En el siguiente apartado se va a hacer uso de la representacio´n de los sistemas trifa´sicos,
con o sin neutro, referidos a un sistema de ejes en movimiento, denominados d-q-0, y su
aplicacio´n a la discriminacio´n de las corrientes activas y no activas de utilidad para el control
de los APF.
Este sistema esta´ basado en la representacio´n 3D de un sistema trifa´sico de tensiones y
corrientes cuyos ejes, denominados d-q-0, se mueven pivotados en el origen alrededor del eje
0. La posicio´n del sistema de ejes d-q-0, respecto al sistema α-β-0, esta´ determinada por el
valor del a´ngulo θ formado entre el eje d y el eje α [17].
Como se menciono´ anteriormente la conversio´n del sistema de ejes fijos a-b-c al nuevo
sistema de ejes en movimiento d-q-0, se realiza a trave´s de la transformada de Park, de modo
que siendo Xa, Xb, y Xc, tres sen˜ales ele´ctricas caracterizadas por valores escalares en funcio´n

















Siendo [C] la matriz de Clarke presentada en (2.31),



































cos θ sen θ 0
− sen θ cos θ 0
0 0 1
 (2.76)
















− sen(θ) − sen (θ − 2pi
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Observando en las matrices correspondientes a las transformadas de Clarke (2.75) y Park
(2.77), la fila que contiene los te´rminos 1√
2
corresponde a la presencia de la componente
homopolar, el hecho de que en ambas transformadas aparezca este te´rmino se debe a la forma
en como se han definido los ejes d-q-0. Sobre el eje 0 se situ´a la componente homopolar, este
eje es comu´n a ambos sistemas de referencia, sin embargo los ejes d-q se encuentran girados
un a´ngulo θ respecto a los ejes α-β. En la siguiente figura se muestra la representacio´n de
estos dos ejes de referencia [17].











Figura 2.28: Coordenadas α-β y d-q
Debido a la condicio´n de ortonormalidad de la transformada de Park, al aplicar esta
transformacio´n a sistemas monofa´sicos o trifa´sicos, balanceados o no, y con o sin presencia
de armo´nicos, se observar´ıa que las potencias instanta´neas permanecer´ıan invariantes en el
nuevo sistema de referencia, esto permite idear otro me´todo de compensacio´n de corriente,
si se conoce en cada instante el a´ngulo θ.
Estos ejes se sincronizan, alineando el eje d del sistema mo´vil de coordenadas con la tensio´n
de red y girando a la misma velocidad que esta´ respecto a los ejes fijos. Las componentes de
tensio´n o corriente que giren a la misma velocidad que los ejes en movimiento se percibira´n
como valores constantes, para el caso de los armo´nicos figurara´n como componentes alternas,
permitiendo de este modo su discriminacio´n a trave´s del proceso de filtrado [30]. Esto se
traduce matema´ticamente en las siguientes expresiones
id = i¯d + i˜d (2.78)
iq = i¯q + i˜q (2.79)
i0 = i˜0 (2.80)
Para determinar las corrientes de compensacio´n, se parte de que la red suministra la
componente continua de la corriente segu´n el eje d, sumada a la corriente que representa las
pe´rdidas del filtro activo y el sistema de compensacio´n suministrara´ a la carga las corrientes
restantes.
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Como ocurre en el caso de la teor´ıa p-q, la corriente de pe´rdidas es calculada mediante el
control de la tensio´n DC del inversor, la diferencia radica en que en la teor´ıa de la potencia
instanta´nea el error de tensio´n tiene significado de corriente de pe´rdidas en lugar de corriente
perdida. Dicho esto, las corrientes de compensacio´n que debe inyectar el filtro en el sistema


















































El sistema de sincronizacio´n para el seguimiento de la frecuencia fundamental de la ten-
sio´n de red puede hacerse, por medio de un sistema de seguimiento tipo PLL [17].
Adema´s de las estrategias de control mencionadas anteriormente, existen otros me´todos
ma´s o menos complejos de implementar, cada uno con ciertas caracter´ısticas favorables y
desfavorables. En el presente trabajo se ha hecho mayor e´nfasis en la teor´ıa p-q, p-q-r y
marco de referencia s´ıncrono, ya que sera´n estos los que se implementara´n tanto para el filtro
activo de tres ramas con condensador repartido, como para el filtro activo de cuatro ramas.
Sin embargo a continuacio´n se presentara´ un me´todo propuesto en [3], que ha mostrado
resultados satisfactorios en el control del APF, su implementacio´n y estudio se dejara´ para
futuros trabajos.
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2.8.7. Algoritmo de control basado en la teor´ıa d-q-0
Debido a que la teor´ıa p-q es adecuada para sistemas trifa´sicos con tensiones y corrientes
ideales, pero es inadecuada bajo condiciones de voltajes no ideales. En efecto, bajo condicio-
nes de voltajes no ideales, la suma de las componentes v2α+v
2
β podr´ıan no ser constantes y los
valores de alterna de las potencias real e imaginaria podr´ıan tener contenido de armo´nicos
de corriente y voltajes. En consecuencia, el APF no generara´ las corrientes de compensacio´n
iguales a las corrientes armo´nicas provenientes de la carga y dar´ıa ma´s armo´nicos que los que
requiere la carga. Para solucionar estas limitaciones, en [3] se propone un nuevo algoritmo
de control basado en la teor´ıa d-q. A diferencia del marco de referencia s´ıncrono descrito
anteriormente, en donde se realiza la transformacio´n para las corrientes de la carga, y con
estas hallar las corrientes de compensacio´n del filtro. Este nuevo enfoque realiza la transfor-
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Figura 2.29: Diagrama de bloques del algoritmo de control basado en la teor´ıa d-q-0
En este nuevo enfoque se transforman inicialmente las tensiones de la fuente de alimen-
tacio´n al marco de referencia d-q.





sen(ωt) sen(ωt− 120◦) sen(ωt+ 120◦)







Las componentes producidas en este me´todo vd y vq, son filtradas por medio de un filtro
pasa bajo de 5to orden con una frecuencia de corte de 50Hz. Estas componentes filtradas son









De esta manera se asumen que los voltajes de la fuente son ideales en la realizacio´n de
los ca´lculos. Dado que las tensiones de entrada del APF no tienen componente de secuencia





















Figura 2.30: Diagrama de bloques del filtrado de los armo´nicos de las tensiones
Estas corrientes de referencia calculada por el algoritmo de control deben ser suministra-
das al sistema para suplir la potencia de conmutacio´n de los IGBT del inversor. El me´todo
para la generacio´n del patro´n de activacio´n de los dispositivos semiconductores se consigue
por medio del control de la corriente instanta´nea del filtro. El filtro activo controla de forma
instanta´nea las corrientes de l´ınea, y a continuacio´n, compara las corrientes de referencia
generadas por este algoritmo de control, y el control por banda de histe´resis se encarga de
generar los pulsos para la activacio´n de los IBGT del inversor. En la figura 2.29 se muestra
el diagrama de bloques que describe las acciones que se llevan a cabo en este nuevo enfoque
para realizar el ca´lculo de las corrientes de compensacio´n.
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2.9. Elementos Almacenadores de Energ´ıa
Como se ha mencionado anteriormente uno de los elementos constitutivos de los filtros
activos de potencia, corresponde al condensador o a la bobina, los cuales almacenan la energ´ıa
necesaria para la compensacio´n. Para el caso del condensador es e´ste quien determina cua´l
es la energ´ıa disponible del filtro. En las topolog´ıas del APF mostradas en secciones an-
teriores, se observa que adema´s del condensador tambie´n son empleadas bobinas para el
almacenamiento de la energ´ıa, en este caso la energ´ıa disponible en el filtro se puede conocer
realizando una medicio´n de la corriente en la bobina. Este tipo de elementos determinan las
caracter´ısticas de compensacio´n del filtro, es por esto que es de suma importancia realizar
el dimensionamiento adecuado de cada uno de ellos, con el fin de realizar una compensacio´n
apropiada.
2.10. Coltrol de la Tensio´n DC
En la aplicacio´n de filtros activos para mitigacio´n de armo´nicos se cuenta con un inversor
del lado de la red, el cual inyecta las corrientes de compensacio´n y controla la tensio´n del bus
de continua. Debido a las fluctuaciones que sufre el bus de continua a causa de las potencias
oscilantes que se intercambian con la red o con la carga deben tenerse en cuenta principal-
mente en el dimensionamiento del condensador del bus. La sen˜al de continua la genera un
controlador proporcional a partir de la sen˜al de error entre la tensio´n deseada en el bus de
continua y la de referencia [22],[17].







C : es el valor del condensador de compensacio´n
vdc(t) : es el valor de la tensio´n entre placas del condensador
Si V ∗dc es la tensio´n de referencia para el condensador, la energ´ıa que e´ste pierde a lo lar-
go de un ciclo de la componente fundamental de la red estara´ determinada por:






















(V∗dc − vdc(t)) (V∗dc + vdc(t))
Dado que la variacio´n en el condensador ∆vcd es pequen˜a, es posible aproximar (V
∗
dc +





dc − vdc(t)) (2.87)
Para no introducir consumo de potencia reactiva la variacio´n de la carga en el condensa-
dor debe ser compensada mediante el consumo de corriente a la frecuencia fundamental y en










Donde Vp es el valor pico de la tensio´n el el punto de conexio´n e Ic es la magnitud de la co-
rriente consumida por el APF para compensar las pe´rdidas. Igualando (2.89) y (2.87) resulta:
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CV∗dc (V
∗




En donde el te´rmino CV∗dc − vdc(t) = ev(t) es la sen˜al del error de entrada al controlador























Este capitulo describe todo lo referente a la simulacio´n de las dos topolog´ıas de filtro
activo, de tres y de cuatro ramas. De igual manera especifica cada uno de los elementos
constitutivos del sistema de potencia. Adema´s describe el software de simulacio´n empleado,
te´cnicas de control del filtro y modulacio´n de la corriente para cada topolog´ıa de filtro activo
y para cada escenario de tensio´n respectivamente.
3.1. Software de Simulacio´n
Cada una de la simulaciones hechas para el control del filtro activo de tres y cuatro
ramas se desarrollaron en SimulinkTM de Matlab versio´n r2012b, ya que este es un entorno
de programacio´n visual, que funciona sobre el entorno de Matlab, este permite construir y
simular modelos de sistemas f´ısicos y sistemas de control mediante diagramas de bloques. El
comportamiento de dichos sistemas se define mediante funciones de transferencia, operaciones
matema´ticas, elementos de Matlab y sen˜ales predefinidas de todo tipo. Las crater´ısticas
principales de esta plataforma de programacio´n son las siguientes [45]:
Bibliotecas extensas y ampliables de bloques predefinidos.
Editor gra´fico interactivo para ensamblar y administrar diagramas de bloque intuitivos.
Capacidad de gestionar disen˜os completos segmentando los modelos en jerarqu´ıas de
componentes de disen˜o.
Model Explorer para navegar, crear, configurar y buscar todas las sen˜ales, para´metros,
propiedades y co´digo generado asociados con el modelo.
79
CAPI´TULO 3. DISEN˜O Y SIMULACIO´N 80
Interfaces de programacio´n de aplicaciones (API) que permiten conectar con otros
programas de simulacio´n e incorporar co´digo escrito manualmente.
Posee bloques de funciones para implementar los algoritmos de Matlab en Simulink e
implementaciones de sistemas empotrados.
Modos de simulacio´n (normal, acelerador y acelerador ra´pido) para ejecutar simulacio-
nes de forma interpretativa o a velocidades de co´digo C compilado utilizando solucio-
nadores de paso fijo o variable.
Depurador y perfilador gra´fico para examinar los resultados de simulacio´n y diagnosticar
el rendimiento y el comportamiento inesperado del disen˜o.
Acceso completo a Matlab para analizar y visualizar resultados, personalizar el entorno
de modelaje y definir sen˜ales, para´metros y datos de prueba.-Herramientas de ana´lisis
de modelos y diagnosis para garantizar la coherencia de los modelos e identificar errores
de modelaje.
Por cada una de las caracter´ısticas mencionadas anteriormente que posee Simulink, se ha
escogido este software para todas las simulaciones realizadas en el presente trabajo.
3.2. Modelos del Sistema de Potencia
En la implementacio´n del filtro activo de tres y cuatro ramas se considera un sistema de
distribucio´n con caracter´ısticas cercanas a la realidad, ya que no solo se trata de observar
el comportamiento de cada topolog´ıa de filtro activo con valores teo´ricos (ideales) e iden-
tificar cual de estas dos estructuras presenta un mejor comportamiento, sino tambie´n ante
escenarios de cargas no lineales desbalanceadas y tensiones desbalanceadas, distorsionadas,
y distorsionadas-desbalanceadas. De esta manera se logra tener una idea clara del grado de
mitigacio´n de armo´nicos de cada topolog´ıa ante cualquier escenario que se pudiera presentar
en un sistema de distribucio´n de energ´ıa.
3.2.1. Estructura de la red
En la red de alimentacio´n del sistema se consideran cuatro casos de tensiones diferentes,
estas son:
1. Tensiones reales
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2. Tensiones desbalanceadas
3. Tensiones balanceadas-distorsionadas, y
4. Tensiones desbalanceadas-distorsionadas
Cada uno de estos escenarios de tensiones se implementan para cada topolog´ıa de filtro
activo. A continuacio´n se describen las caracter´ısticas de cada una de ellas.
Caso 1: Tensiones reales
Para este caso se considera que la fuente posee una impedancia formada por una resistencia
Rs y una inductancia Ls. La conexio´n de cada una de las fuentes estudiadas en este trabajo
corresponde a la conexio´n Y aterrizada (con neutro). El modelo de la fuente trifa´sica pra el
caso real es el siguiente:
vsar Rs Ls isar
A
vsbr Rs Ls isbr
B
vscr Rs Ls iscr
C
N
Figura 3.1: Fuente de tensio´n real
Los valores de los voltajes de fase empleados son:
vsar =
√
2 · 220 sen(ωt)
vsbr =
√
2 · 220 sen(ωt− 120◦) (3.1)
vscr =
√
2 · 220 sen(ωt+ 120◦)
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Donde, 220 corresponde al voltaje rms fase-neutro, ωt = 2pif , con f = 50 Hz y Rs = 10mΩ
y Ls = 50µH
Caso 2: Tensiones desbalanceadas
Las cargas desbalanceadas o las cargas monofa´sicas que no se distribuyen de manera
uniforme en la red ele´ctrica, causan desequilibrio de tensio´n. Un evento excesivo de esta na-
turaleza puede causar sobrecalentamiento en los motores y fallos en los sistemas de almacena-
miento de energ´ıa, adema´s repercute en los elementos de electro´nica de potencia conectados
a este tipo de tensiones. Cuando la energ´ıa de las tres fases no es igual, los valores eficaces de
las tensiones de fase no son iguales y habr´ıa componente de secuencia negativa del voltaje [3].
La siguiente figura representa estas tensiones
vsad Rs Ls isad
A
vsbd Rs Ls isbd
B
vscd Rs Ls iscd
C
N
Figura 3.2: Tensiones desbalanceadas
De la figura anterior Rs = 10mΩ y Ls = 50µH, estos valores son tomados para cada una
de los tipos de fuentes mencionados anteriormente.
El desbalance de tensio´n se puede cuantificar empleando la definicio´n de la norma IEEE
Std. 100-1992 [27] como se muestra a continuacio´n.
voltaje desbalanceado( %) =
ma´xima desviacio´n promedio
promedio de las tres fases− voltajes de fase (3.2)
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Una alternativa para calcular el desbalance de tensio´n se define en relacio´n a la tensio´n
de secuencia positiva
voltaje desbalanceado( %) =
|V1−|
|V1+| (3.3)










Para este caso las tensiones trifa´sicas desbalanceadas se muestran en la Figura 3.2, se
ensen˜an en la siguiente ecuacio´n. Este sistema no posee componente de secuencia cero.
vsad = 311 sen(ωt) + 31 sen(ωt)
vsbd = 311 sen(ωt− 120◦) + 31 sen(ωt+ 120◦) (3.5)
vscd = 311 sen(ωt+ 120
◦) + 31 sen(ωt− 120◦)
Caso 3: Tensiones balanceadas-distorsionadas
Cuando se presentan tensiones balanceadas-distorsionadas, las fuentes de voltaje contie-
nen componentes armo´nicas, excepto la componente fundamental. La siguiente figura repre-
senta estas tensiones.
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vsabd Rs Ls isabd
A
vsbbd Rs Ls isabd
B
vscbd Rs Ls isabd
C
N
Figura 3.3: Tensiones balanceadas-distorsionadas











Bajo estas condiciones el componente armo´nico ma´s representativo corresponden al 5to
armo´nico, pero adema´s se tiene presencia de armo´nicos de orden 3, 7 y ll respectivamente.
Para este caso, las tensiones trifa´sicas son expresadas como [3]:
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vsabd = 311 sen(ωt) + 3.7 sen(3ωt) + 18.6 sen(5ωt− 120◦)
+ 4.5 sen(7ωt) + 3.1 sen(11ωt− 120◦)
vsbbd = 311 sen(ωt− 120◦) + 3.7 sen(3ωt) + 18.6 sen(5ωt) (3.7)
+ 4.5 sen(7ωt− 120◦) + 3.1 sen(11ωt)
vscbd = 311 sen(ωt+ 120
◦) + 3.7 sen(3ωt) + 18.6 sen(5ωt+ 120◦)
+ 4.5 sen(7ωt+ 120◦) + 3.1 sen(11ωt+ 120◦)
Caso 4: Tensiones desbalanceadas-distorsionadas
Cuando en las tres fases las tensiones son desbalanceadas-distorsionadas, la red contiene
componentes de secuencia positiva y negativa y componentes armo´nicas en la tensio´n.
vsadd Rs Ls isadd
A
vsbdd Rs Ls isadd
B
vscdd Rs Ls isadd
C
N
Figura 3.4: Tensiones desbalanceadas-distorsionadas
En este caso las tensiones trifa´sicas desbalanceadas-distorsionadas se expresan mediante
la suma de las siguientes componentes [3].













Para este caso las tensiones a implementar se muestran en la siguiente ecuacio´n
vsadd = 311 sen(ωt) + 31 sen(ωt) + 3.7 sen(3ωt) + 18.6 sen(5ωt− 120◦)
+ 4.5 sen(7ωt) + 3.1 sen(11ωt− 120◦)
vsbdd = 311 sen(ωt− 120◦) + 31 sen(ωt+ 120◦) + 3.7 sen(3ωt) + 18.6 sen(5ωt) (3.9)
+ 4.5 sen(7ωt− 120◦) + 3.1 sen(11ωt)
vscdd = 311 sen(ωt+ 120
◦) + 31 sen(ωt− 120◦) + 3.7 sen(3ωt) + 18.6 sen(5ωt+ 120◦)
+ 4.5 sen(7ωt+ 120◦) + 3.1 sen(11ωt+ 120◦)
3.2.2. Estructura de la carga
Para evaluar el desempen˜o de ambas topolog´ıas de filtro activo, se emplean tres cargas
no lineales desbalanceadas que corresponden a una trifa´sica y dos monofa´sicas. Estas cargas
poseen las siguientes caracter´ısticas:
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Figura 3.5: Carga trifa´sica no lineal desbalanceada
Este tipo de carga esta compuesta por un puente rectificador de diodos, conectada a las
tres fases de la red (a, b, c). Contiene una resistencia y una inductancia que corresponden
a la impedancia de la l´ınea (LL1, RL1), y una impedancia compuesta por una resistencia
y una inductancia concatenadas al lado de continua del puente (Rdc1, Ldc1). Los Valores






Tabla 3.1: Para´metros de la carga trifa´sica no lineal







Figura 3.6: Carga monofa´sica no lineal desbalanceada No 1
Esta carga se conecta a la red en t =0.1s, entre la fase c y el neutro de fuente. Igual que
para la carga anterior, esta compuesta por un puente rectificador de diodos, una impedancia
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de l´ınea (LL2, RL2) y otra conectada como carga del rectificador (Rdc2, Ldc2). Los respectivos






Tabla 3.2: Para´metros de la carga monofa´sica no lineal No 1







Figura 3.7: Carga monofa´sica no lineal desbalanceada No 2
La carga no lineal No 2, esta conectada a la red igual que la carga anterior (entre la fase a
y el neutro n), a diferencia que esta cargar se conecta al sistema en un tiempo t = 0,2s. Esta
carga esta compuesta por un puente rectificador no controlado y dos impedancias RL, una de






Tabla 3.3: Para´metros de la carga monofa´sica no lineal No 2
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3.3. Filtros Activos de Potencia
Como se ha venido mencionando a lo largo del presente proyecto, para la compensacio´n
de las corrientes armo´nicas se implementan dos topolog´ıas de filtro activo de potencia, uno
tres ramas con condensador repartido y otro de cuatro ramas. Ambas estructuras de filtro
se conectan en paralelo con la carga, debido que el filtro en esta conexio´n se comporta como
una fuente de corriente, se realiza la inyeccio´n de las corrientes de compensacio´n en el punto
de acople comu´n, y de esta manera se lleva a cabo la mitigacio´n de dichas perturbaciones.





















Figura 3.9: Inversor de 4 ramas
Los circuitos de cada inversor (3 y 4 ramas) esta´n conformados por un condensador co-
nectado en paralelo en su lado de continua requerido para realizar el intercambio de energ´ıa
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con la red, cuentan con dispositivos de conmutacio´n, que para efectos de este trabajo corres-
ponden a IBGT, cada uno de estos dispositivos son los encargados de realizar la conmutacio´n
y de esta manera permiten la inyeccio´n de las corrientes de compensacio´n el punto de aco-
plamiento comu´n. Para evitar la presencia de sen˜ales que pudieran afectar el funcionamiento
de los IGBT cada uno de dispone de una red snubber tipo RC conectada en paralelo con e´stos.
A la salida del inversor se cuenta con una etapa de filtrado pasiva, compuesta por una co-
nexio´n del tipo RC, con el propo´sito de anular las sen˜ales de altas frecuencias que se generan
en la conmutacio´n de los dispositivos del inversor, de esta manera se evita que estas sen˜ales
sean inyectadas a la red. Como se menciono en el capitulo 1, este tipo de filtros pasivos
debe tener una frecuencia de sincronizacio´n mayor a la ma´xima frecuencia que presentan las
corrientes de compensacio´n, para que as´ı no se afecte la forma de las corrientes que el filtro
activo debe inyectar a la red para realizar la mitigacio´n de los armo´nicos.
En la siguiente figura se muestra un esquema del filtro activo integrado al sistema de
potencia.
vsa Rs Ls isa
ica
vsb Rs Ls isb
icb





















Figura 3.10: Esquema de potencia para el APF de 4 ramas
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vsa Rs Ls isa
ica
vsb Rs Ls isb
icb






















Figura 3.11: Esquema de potencia para el APF de 3 ramas
Los para´metros del filtro pasivo RF , CF , y los de la impedancia de acople Rc, Lc, para







Tabla 3.4: Para´metros del circuito filtro pasivo y acople deL APF de 3 y 4 ramas
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3.4. Esquemas de las Teor´ıas Empleadas para la Com-
pensacio´n de Armo´nicos
En el capitulo 2 se mostro´ el desarrollo matema´tico de cada una de las te´cnicas para
el control del filtro activo. Mediante la implementacio´n de esta´s te´cnicas se determina la
corriente de compensacio´n, la cual sirve de referencia para la generacio´n del patro´n de pulsos
de activacio´n de los IBGT del inversor. Las te´cnicas empleadas en simulacio´n en este proyecto
son: teor´ıa de la potencia reactiva instanta´nea o teor´ıa p-q, teor´ıa p-q-r, y finalmente se emplea
el marco de referencia s´ıncrono o tambie´n llamada teor´ıa d-q-0.
3.4.1. Teor´ıa de la potencia reactiva instanta´nea o teo´ıa p-q
En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques correspondiente a este me´todo













p− q − p0
ca´lculo de:















Figura 3.12: Diagrama de bloques de la teor´ıa p-q
Las tensiones de fase de la fuente (va, vb, vc) y las corrientes de la carga (iLa, iLb, iLc), se
transforman de las coordenadas a-b-c a coordenadas αβ0 mediante la transformada de Clarke
descrita en el capitulo anterior. Seguido de esta transformacio´n se realiza el ca´lculo de las
potencias p-q-p0. La componente alterna de p se filtra mediante un filtro pasa-alto de primer
orden.
La constante de proporcionalidad Kp se calcula por medio de la ecuacio´n descrita en el
capitulo 2 (ver ecuacio´n (2.93)). Para el caso de la potencia reactiva instanta´nea esta cons-
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y C es el condensador de inversor, con un valor de C = 1500µF. Por lo
tanto reemplazando estos valores en la ecuacio´n anterior, se encuentra el valor de Kp
Kp =





) = 40 (3.11)
3.4.2. Teor´ıa p-q-r







































Figura 3.13: Diagrama de bloques de la teor´ıa p-q-r
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En el diagrama de bloques anterior se realiza inicialmente la transformacio´n de las tensio-
nes y corrientes al marco de referencia α-β-0, seguido de esto se realiza una nueva transfor-
macio´n pero en este caso solo para las corrientes. Mediante un filtro paso-alto se obtiene la
componente alterna de la corriente ip. Despue´s se calculan las corrientes de compensacio´n en
coordenadas p-q-r, para despue´s mediante la inversa de la matriz (2.60) se pasan nuevamente
a coordenadas α-β-0, y finalmente invirtiendo la matriz de Clarke se obtienen las corrientes
de compensacio´n en coordenadas a-b-c.
3.4.3. Marco de referencia s´ıncrono o d-q-0





















Figura 3.14: Diagrama de bloques de la teor´ıa d-q-0
El procedimiento que debe seguir en esta teor´ıa para hallar las corrientes de compensacio´n,
que servira´n como referencia para el filtro es similar al realzado en las teor´ıas mencionadas
anteriormente. Se realiza la transformacio´n de coordenadas a un nuevo marco de referencia
mo´vil cuyos ejes son d-q-0, e igualmente mediante un filtro paso-alto de primer orden la com-
ponente alterna de ip es filtrada y finalmente mediante el cambio de coordenadas, se hallan
las corrientes de compensacio´n de del APF. Las ecuaciones requeridas para realizar estos
ca´lculos se encuentran en el capitulo 2 (ver capitulo 2).
Para este caso la constante de proporcionalidad del regulador PI, se determina por la
ecuacio´n ((??)), de la siguiente manera












= 0,1818 ≈ 0.2 (3.12)
3.5. Modulacio´n de la Corriente de Inyeccio´n
Como se ha mencionado con anterioridad existen diversas estrategias para el control de
la corriente del inversor. En el presente trabajo se implementa la modulacio´n por banda fija
de histe´resis, cuyo algoritmo de control en el siguiente.
Si : ifn < (icomp − HB)
SF = 1
Si : ifn > (icomp + HB)
SF = 0
Donde:
ifn : Es la corriente de la fase n inyectada por el filtro activo.
icom: Es la corriente de compensacio´n para la fase n.
HB: Ma´xima desviacio´n de la corriente inyectada por el filtro (ancho de banda).
SF: Estado de conmutacio´n de los IGBT del convertidor













Figura 3.15: Control de corriente por banda fija de histe´sis
En el esquema anterior las corrientes i∗cabc es la corriente de compensacio´n obtenidas con
cada una de las teor´ıas descritas en el apartado anterior en coordenadas a-b-c, e ifabc, es la
corriente de compensacio´n que inyecta el filtro activo. Dependiendo de la diferencia que se
obtengan entre e´stas dos sen˜ales y al ancho de banda de histe´resis fijado, se obtienen los
pulsos de activacio´n de los dispositivos del inversor.
La siguiente figura realizada en Simulink reu´ne cada una de las teor´ıas mencionadas an-
teriormente, as´ı como el circuito completo del filtro activo, algoritmo de modulacio´n, sistema
























Figura 3.16: Diagrama de bloques para el filtro activo de 3 ramas
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La figura anterior corresponde al montaje en Simulink de cada uno de los elementos que
conforman el sistema de distribucio´n, el filtro activo de potencia y el control y modulacio´n
del mismo. Este diagrama es realizado mediante de subsistemas, los cuales contienen cada
uno de los elementos que conforman el circuito del APF.
3.6. Resultados y ana´lisis de resultados
En esta parte del proyecto se muestran los resultados obtenidos en simulacio´n para cada
topolog´ıa de filtro activo y para cada escenarios de tensio´n y cada una de estas aplicadas
en las teor´ıas pq, pqr y dq0 respectivamente. Para observar la mitigacio´n de armo´nicos que
realza el filtro activo en el sistema de distribucio´n con cargas no lineales desbalanceadas, se
muestra inicialmente el sistema sin un mecanismo de eliminacio´n de armo´nicos apreciando
las formas de onda de de la corriente y tensio´n en carga y en la fuente.
En las siguientes figuras se observan las corrientes de las tres fases de la fuente de ali-
mentacio´n ma´s la corriente por el neutro. Estas sen˜ales son previas a la implementacio´n del
filtro activo de potencia.
Figura 3.17: Corrientes de la fuente sin el filtro activo
En la figura anterior se puede apreciar la distorsio´n en las formas de onda de las corrientes
de la fuente de alimentacio´n. Debido al gran contenido de armo´nicos que se observa en dichas
sen˜ales es necesario la implementacio´n de un sistema de mitigacio´n de armo´nicos, en cuyo ca-
so los filtros activos de potencia resultan ser la solucio´n ma´s adecuada y con mayor eficiencia.
En la siguiente figura se observa la sen˜al presente en el conductor neutro a causa de las
cargas no lineales desbalanceadas conectadas al sistema ele´ctrico.
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Figura 3.18: Corriente por el neutro de la fuente sin el filtro actvo
Es importante reconocer los efectos negativos que repercuten sobre el sistema ele´ctrico
ante la presencia de corriente por el neutro de la fuente que generalmente corresponden a
componentes de secuencia cero. Debido a esto la implementacio´n de un APF es fundamental
para eliminar esta componentes y as´ı evitar los problemas asociados a esta condicio´n.
La siguiente figura corresponde a la tensio´n en terminales de conexio´n de la carga. De
donde se aprecia que no solo las cargas no lineales causan una distorsio´n en las formas de
onda de las corrientes, sino tambie´n afectan la forma de onda del voltaje.
Figura 3.19: Voltajes en el punto de conexio´n de la carga
En las siguientes tablas se encuentra consignado el valor de la distorsio´n armo´nica total
presente en las corrientes y el neutro de la fuente de alimentacio´n para cada tipo de tensio´n
de red.
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Corrientes isabc y neutro isn THD( %)
de la fuente de alimentacio´n t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2
Fase A 21.0650 21.0732 21.0830
Fase B 21.0650 21.0445 21.0201
Fase C 21.0646 12.2242 8.0940
Neutro 0.2433 0.2258 0.2044
Tabla 3.5: contenido de armo´nicos en las corrientes de la fuente y el neutro sin la conexo´n
del APF y con tensiones de alimentacio´n reales
Corrientes isabc y neutro isn THD( %)
de la fuente de alimentacio´n t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2
Fase A 17.8366 17.8382 17.8394
Fase B 22.8160 22.7945 22.7689
Fase C 23.8887 13.9148 9.2039
Neutro 0.2557 0.2916 0.2289
Tabla 3.6: contenido de armo´nicos en las corrientes de la fuente y el neutro sin la conexio´n
del APF para el caso de tensio´n desbalanceada
Corrientes isabc y neutro isn THD( %)
de la fuente de alimentacio´n t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2
Fase A 20.9676 20.9772 20.9885
Fase B 20.9676 20.9407 20.9086
Fase C 20.9671 11.2399 7.4585
Neutro 6.2864 6.0330 5.6853
Tabla 3.7: contenido de armo´nicos en las corrientes de la fuente y el neutro sin la conexio´n
del APF para el caso de tensio´n balanceada distorsionada
Corrientes isabc y neutro isn THD( %)
de la fuente de alimentacio´n t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2
Fase A 17.5542 17.5577 17.5577
Fase B 22.6693 22.6401 22.6047
Fase C 23.7878 12.9584 8.6690
Neutro 6.5584 6.2986 5.9343
Tabla 3.8: contenido de armo´nicos en las corrientes de la fuente y el neutro sin la conexio´n
del APF para el caso de tensio´n desbalanceada-distorsionada
Ma´s adelante se obtienen los resultados de distorsio´n armo´nica de la corriente y del neutro
de la fuente para cada escenario de tensio´n de red. El propo´sito de mostrar las tablas anteriores
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es con el fin de realizar una comparacio´n entre las sen˜ales que se tienen en la red ele´ctrica
cuando no se cuenta con ningu´n mecanismo de mitigacio´n de armo´nicos ante la presencia
de cargas no lineales, y que ocasiona en estas perturbaciones la implementacio´n de un filtro
activo de potencia.
3.7. Resulatados obtenidos con el APF de 3 ramas
A continuacio´n se mostrara´n los resultados obtenidos en la aplicacio´n del filtro activo de
3 y 4 ramas. Para el control de cada tipo de filtro y modulacio´n de la corriente, se emplea
para el primer caso las teor´ıas pq, pqr y dq0, y para el segundo caso el control por banda fija
de histe´resis respectivamente.
3.7.1. APF de 3 ramas, teor´ıa pq y tensio´n real
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas con el
APF de 3 ramas empleando para su control la teor´ıa pq y para la modulacio´n de la corriente,
el control por banda fija de histe´resis. Como se ha dicho la modulacio´n de la corriente por
banda fija de histe´resis se emplea para cada tipo de filtro y para cada escenario en tensio´n
de alimentacio´n.
Figura 3.20: Tensio´nes reales de la fuente vsabc
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Figura 3.21: Corrientes de la fuente isabc con la teor´ıa pq bajo tensiones reales
Figura 3.22: Corriente por el neutro de la carga iLn con la teor´ıa pq bajo tensiones reales
Figura 3.23: Corriente por el neutro de la fuente isn con la teor´ıa pq bajo tensiones reales
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Figura 3.24: Voltaje en la carga vLabc
Figura 3.25: Corrientes en la carga iLabc con la teor´ıa pq bajo tensiones reales
Figura 3.26: Corrientes por el neutro de la carga iLn con la teor´ıa pq bajo tensiones reales
En la Figura 3.21 se observan las corrientes de la fuente con el filtro activo de potencia
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de 3 ramas, bajo condiciones de tensio´n de red real y empleando la teor´ıa pq para el ca´lculo
de las corrientes de compensacio´n. Si se compara esta figura con la obtenida en el sistema
sin el filtro activo (Figura 3.17) se puede ver el gran cambio que existe, de esta manera se
aprecia claramente el efecto que tiene el filtro en la supresio´n de las componentes armo´nicas
provenientes de la carga no lineal. De igual manera sucede con la corriente por el neutro de
la fuente, que inicialmente tenia la forma de la Figura 3.18, y despue´s de conectar el filtro
a la red corriente se hace muy cercana a cero, esto se puede ver en la Figura 3.23. En las
Figuras 3.25 y 3.26 se aprecia las formas de la sen˜al de las corrientes en la carga y del neutro
de la misma.
El ana´lisis realizado para el caso de tensio´n que se tenga y con la te´cnica de control que
se emplee en el APF tanto de 3 como de 4 ramas sera el mismo, Con la diferencia que sera´ re-
saltado los resultados ma´s significativos.
3.7.2. APF de 3 ramas, teor´ıa pq y tensio´n desbalanceada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas con el
APF de 3 ramas empleando para su control la teor´ıa pq y bajo condiciones de tensio´n de red
desbalanceada.
Figura 3.27: Tensio´n desbalanceada vsabcd
El desbalance de tensio´n que posee la fuente de alimentacio´n se determina por medio de
la ecuacio´n considerada en la norma IEEE 100-1992 [47], de la siguiente forma:
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voltaje desbalanceado( %) =






· 100 = 14.64 (3.14)
Figura 3.28: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pq bajo tensiones desbalanceadas
En la figura anterior se aprecia que en t = 0.1s entra la carga no lineal monofa´sica nu´mero
1, y en t = 0.2s entra la segunda carga monofa´sica nu´mero dos. La mitigacio´n de armo´nicos
que se obtiene empleando la teor´ıa pq para escenarios de tensiones desbalanceadas no es tan
efectiva como si lo e´s para tensiones reales, sin embargo en la Figura 3.29 se aprecia una
buena eliminacio´n de la corriente por el neutro de la fuente.
Figura 3.29: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pq bajo tensiones desbalanceadas
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3.7.3. APF de 3 ramas, teor´ıa pq y tensio´n balanceada distor-
sionada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas con el
APF de 3 ramas empleando para su control la teor´ıa pq y bajo condiciones de tensio´n de red
balanceada-distorsionada.
Figura 3.30: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensiones balanceadas distorsiona-
das
Igual que para el caso con fuente desbalanceada, el % de desbalance de la tensio´n se mide
de la misma forma, encontrando que:
desbalance de tensio´n( %) = 16.82 (3.15)
Figura 3.31: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensiones balanceadas di torsionadas
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Figura 3.32: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pq bajo tensiones balanceadas
distorsionadas
Igual que para el caso anterior,la teor´ıa pq muestra dificultades ante escenarios de tensiones
balanceadas-distorsionadas, este efecto se aprecia en la Figura 3.31. No obstante elimina casi
por completo la corriente por el neutro de la fuente.
3.7.4. APF de 3 ramas, teor´ıa pq y tensio´n desbalanceada distor-
sionada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas con el
APF de 3 ramas empleando para su control la teor´ıa pq y bajo condiciones de tensio´n de red
desbalanceada-distorsionada.
Figura 3.33: Tensio´n desbalanceada distorsionada
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Figura 3.34: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pq bajo tensiones desbalanceadas distorsio-
nadas
Figura 3.35: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pq bajo tensiones desbalanceadas
distorsionadas
En este punto esta claro que la teor´ıa pq no es muy efectiva cuando el sistema de potencia
presenta escenarios de tensio´n diferente a la tensio´n normal de la red. A continuacio´n se
presentan los mismos resultados obtenidos anteriormente, pero ahora empleando la teor´ıa
pqr.
3.7.5. APF de 3 ramas, teor´ıa pqr y tensio´n real
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para el
APF de 3 ramas empleando para el control del APF la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red real.
Ya que las tensiones que se aplican a cada circuito del filtro activo es la misma en todos los
casos antes mencionados, no se seguira´n mostrando de aqu´ı en adelante.
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Figura 3.36: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red real
Figura 3.37: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red real
Bajo estas condiciones de carga y tensio´n de alimentacio´n, tanto la teor´ıa pq como la
teor´ıa pqr presentan un buen desempen˜o en la obtencio´n de las corrientes de compensacio´n
del filtro, es decir no se tiene una deferencia muy notoria entre una y otra teor´ıa.
3.7.6. APF de 3 ramas, teor´ıa pqr y tensio´n desbalanceada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para el
APF de 3 ramas empleando para el control del APF la teor´ıa pqr bajo tensiones desbalan-
ceadas.
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Figura 3.38: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red desbalanceada
Figura 3.39: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red real
Cuando se presentan escenarios en el sistema ele´ctrico con tensiones de red desbalancea-
das, la teor´ıa pqr presenta un mejor comportamiento comparado con el obtenido con la teor´ıa
pq, aunque las sen˜ales de corriente muestran una forma no sinusoidal exacta.
3.7.7. APF de 3 ramas, teor´ıa pqr y tensio´n balanceada distor-
sionada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para el
APF de 3 ramas empleando para el control del APF la teor´ıa pqr bajo tensiones balanceadas-
distorsionadas.
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Figura 3.40: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red balanceada distor-
sionada
Figura 3.41: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red balan-
ceada distorsionada
Comparando la teor´ıa pqr con la teor´ıa pq aplicadas a escenarios con tensiones balanceadas-
distorsionadas, la teor´ıa pqr es quien lleva la delantera. Dicho esto, ante este tipo de escenarios
es esta teor´ıa quien podr´ıa ser empleada, no obstante au´n queda una teor´ıa ma´s por analizar.
3.7.8. APF de 3 ramas, teor´ıa pqr y tensio´n desbalanceada distor-
sionada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas pa-
ra el APF de 3 ramas empleando para el control del APF la teor´ıa pqr bajo tensiones
desbalanceadas-distorsionadas.
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Figura 3.42: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red desbalanceada
distorsionada
Figura 3.43: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red desba-
lanceada distorsionada
Bajo tensiones de red desbalanceada-distorsionada la teor´ıa pqr sigue presentando una
dificultad a la hora de realiza el ca´lculo de las corriente de compensacio´n para el APF de tres
ramas, pero au´n sigue siendo mejor que la teor´ıa pq bajo estas condiciones de operacio´n.
3.7.9. APF de 3 ramas, teor´ıa dq0 y tensio´n real
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para el
APF de 3 ramas empleando para el control del APF la teor´ıa dq0 bajo tensiones reales.
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Figura 3.44: Corrientes de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red real
Figura 3.45: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red real
3.7.10. APF de 3 ramas, teor´ıa dq0 y tensio´n desbalanceada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para el
APF de 3 ramas empleando para el control del APF la teor´ıa dq0 bajo tensiones desbalan-
ceadas.
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Figura 3.46: Corrientes de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red desbalanceada
Figura 3.47: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red
desbalanceada
3.7.11. APF de 3 ramas, teor´ıa dq0 y tensio´n balanceada distor-
sionada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para el
APF de 3 ramas empleando para el control del APF la teor´ıa dq0 bajo tensiones balanceadas-
distorsionadas.
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Figura 3.48: Corrientes de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red balanceada distor-
sionada
Figura 3.49: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red
balanceada-distorsionada
3.7.12. APF de 3 ramas, teor´ıa dq0 y tensio´n desbalanceada distor-
sionada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas pa-
ra el APF de 3 ramas empleando para el control del APF la teor´ıa dq0 bajo tensiones
desbalanceadas-distorsionadas.
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Figura 3.50: Corrientes de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red desbalanceada
distorsionada
Figura 3.51: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red
balanceada distorsionada
A continuacio´n se muestran las corrientes de compensacio´n obtenidas con en cada una
de las teor´ıas de control del filtro activo en el peor escenario de tensio´n de red (tensiones
desbalanceadas-distorsionadas).
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Figura 3.52: Corrientes de compensacio´n obtenidas con la teor´ıa pq ante tensio´n de red
desbalanceada distorsionada
Figura 3.53: Corrientes de compensacio´n obtenidas con la teor´ıa pqr ante tensio´n de red
desbalanceada distorsionada
Figura 3.54: Corrientes de compensacio´n obtenidas con la teor´ıa dq0 ante tensio´n de red
desbalanceada distorsionada
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En las siguientes figuras se aprecia el voltaje y la corriente que soporta los dispositivos
semiconductores del inversor del APF de 3 y cuatro ramas.
Figura 3.55: Corriente en los IBGT del APF de 3 ramas ante tensio´n de red desbalanceada
distorsionada
Figura 3.56: Voltaje en los IBGT del APF de 3 ramas ante tensio´n de red desbalanceada
distorsionada
CAPI´TULO 3. DISEN˜O Y SIMULACIO´N 119
Figura 3.57: Corriente en los IBGT del APF de 4 ramas ante tensio´n de red desbalanceada
distorsionada
Figura 3.58: Voltaje en los IBGT del APF de 4 ramas ante tensio´n de red desbalanceada
distorsionada
En la siguiente tabla se aprecian los valores ma´ximos de corriente y tensio´n soportados
por los IBGT de cada inversor (de 3 y 4 ramas).
AFP de 3 ramas APF de 4 ramas
Corriente ma´xima en el IGBT [A] 27.3652 42.3652
Voltaje ma´ximo en el IBGT [V] 889.7619 799.9985
Tabla 3.9: Tensio´n y corriente ma´ximas en los IGBT del APF de 3 y 4 ramas
Observando las Figuras 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50 y 3.51 esta claro que la
teor´ıa dq0 presenta un mejor comportamiento ante todo tipo de escenarios de tensio´n de
alimentacio´n. En las siguientes tablas se comprueba lo dicho anteriormente.
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3 Fases y neutro
Corrientes en la carga (iLabc) Corrientes de la fuente (isabc)
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
p-q p-q-r d-q-0
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
THD ( %)
Fase A 21.1491 21.1470 21.1447 0.6081 2.0013 3.4292 0.7281 2.4774 4.3194 0.7853 2.6746 4.7084
Fase B 21.1486 21.1499 21.1515 0.7519 1.7948 3.1249 0.7847 2.2893 3.9408 0.8130 2.5361 4.3421
Fase C 21.1485 12.3134 8.1838 0.7491 1.8884 3.2457 0.7717 2.3502 4.0770 0.8006 2.5690 4.4677
Neutro 0.1926 0.0986 0.0680 − − − − − − − − −
Desbalance ( %) 0.0065 0.0640 0.1142 0.0145 0.0803 0.1461 0.0252 0.0856 0.1588
Tabla 3.10: Contenido armo´nico y desvalance de corriente para el APF de 3 ramas con
tensiones reales
3 Fases y neutro
Corrientes en la carga (iLabc) Corrientes de la fuente (isabc)
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
p-q p-q-r d-q-0
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
THD ( %)
Fase A 17.9031 17.8990 17.8936 10.3462 12.0697 13.4817 5.3523 7.4616 9.2393 1.0747 2.6404 4.6026
Fase B 22.9123 22.9149 22.9182 10.3684 11.6985 12.7589 5.5556 7.3600 8.8139 1.2483 2.5097 4.2143
Fase C 23.9697 13.9847 9.2719 10.2666 11.7583 12.9203 5.6648 7.5914 9.1487 1.2096 2.8203 4.5471
Neutro 0.2130 0.1835 0.1394 − − − − − − − − −
Desbalance ( %) 0.1781 0.2199 0.2671 0.0098 0.0854 0.1528 0.0118 0.0808 0.1574
Tabla 3.11: Contenido armo´nico y desvalance de corriente para el APF de 3 ramas con
tensiones desbalanceadas
3 Fases y neutro
Corrientes en la carga (iLabc) Corrientes de la fuente (isabc)
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
p-q p-q-r d-q-0
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
THD ( %)
Fase A 17.6336 17.6307 17.6273 12.7315 14.2972 15.6099 6.8184 8.6534 10.2935 2.2696 3.0590 4.6713
Fase B 22.7786 22.7793 22.7802 11.8392 12.9887 13.9752 6.5373 7.8903 9.1404 2.1221 2.7657 4.3206
Fase C 23.8746 13.0474 8.7755 12.2318 13.3158 14.1934 7.5127 8.8355 10.0259 2.4390 3.1694 4.4927
Neutro 6.6849 6.4307 6.0814 − − − − − − − − −
Desbalance ( %) 0.1656 0.2320 0.2818 0.0059 0.0822 0.1527 0.0118 0.0803 0.1583
Tabla 3.12: Contenido armo´nico y desvalance de corriente para el APF de 3 ramas con
tensiones desbalanceadas distorsionadas
3 Fases y neutro
Corrientes en la carga (iLabc) Corrientes de la fuente (isabc)
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
p-q p-q-r d-q-0
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
THD ( %)
Fase A 21.0643 21.0624 21.0607 6.6780 6.9097 7.4421 4.3843 5.1220 6.3057 2.1258 3.0061 4.6866
Fase B 21.0640 21.0646 21.0655 6.7206 6.7421 7.1144 4.3450 4.4855 5.3100 2.1260 2.9566 4.5573
Fase C 21.0637 11.3366 7.5716 6.7200 6.7495 7.1086 4.3669 4.6263 5.4827 2.0975 2.9342 4.4413
Neutro 6.3692 6.1208 5.7886 − − − − − − − − −
Desbalance ( %) 0.0079 0.0639 0.1120 0.0137 0.0812 0.1489 0.1620 0.0869 0.0260
Tabla 3.13: Contenido armo´nico y desvalance de corriente para el APF de 3 ramas con
tensiones balanceadas distorsionadas
Observando las tablas anteriores se aprecia que la teor´ıa pq es la que menor distorsio´n
armo´nica presenta bajo condiciones de tensiones reales balanceadas (ver Tabla 3.10) en las
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corrientes de la fuente de alimentacio´n, seguida de la teor´ıa dq0 y finaliza la teor´ıa pqr. Mien-
tras que ante escenarios con tensiones desbalanceadas y distorsionadas es la teor´ıa dq0 la que
arroja mejores resultados en la mitigacio´n de las componentes armo´nicas de la corriente de
la fuente, esto se puede ver en los resultados obtenidos de las formas de onda de la corriente
de la fuente con el APF conectado a la red, lo que se corrobora con el THD obtenido para
en cada caso de tensio´n. Para el desbalance de corriente, no se tiene un comportamiento
semejante ante la tensio´n de red real, ya que en ciertos intervalos de tiempo este var´ıa en
cada teor´ıa, sin embargo para los dema´s casos de alimentacio´n se aprecia que este desbalance
es menor en la teor´ıa dq0, seguida de la teor´ıa pqr y en u´ltimo lugar la se encuentra la teor´ıa pq.
De las tablas anteriores se aprecia que el mayor valor de THD de las corrientes de la fuente
corresponde al obtenido en el intervalo de t > 0.2s en la fase a, para el caso de tensiones
desbalanceadas-distorsionadas (Tabla 3.12), y el menor valor de THD se obtuvo t < 0.1s para
el caso de tensiones reales balanceadas (Tabla 3.10). Es debido mencionar que ambos valores
de THD son obtenidos empleando para el control del filtro la teor´ıa pq, lo que confirma lo
dicho anteriormente sobre esta te´cnica de control.
3.8. Resultados obtenidos con el APF de 4 ramas
A continuacio´n se mostrara´n los resultados obtenidos en la aplicacio´n del filtro activo de
4 ramas. Para la consigna de los resultados obtenidos se sigue un desarrollo igual al realizado
para el APF de 3 ramas.
3.8.1. APF de 4 ramas, teor´ıa pq y tensio´n real
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para el
APF de 4 ramas empleando para su control la teor´ıa pq bajo tensiones reales.
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Figura 3.59: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pq bajo tensio´n de red real
Figura 3.60: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pq bajo tensio´n de red real
3.8.2. APF de 4 ramas, teor´ıa pq y tensio´n desbalanceada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para el
APF de 4 ramas empleando para su control la teor´ıa pq bajo tensiones desbalanceadas.
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Figura 3.61: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pq bajo tensio´n de red desbalanceada
Figura 3.62: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pq bajo tensio´n de red desba-
lanceada
3.8.3. APF de 4 ramas, teor´ıa pq y tensio´n balanceada distor-
sionada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para
el APF de 4 ramas empleando para su control la teor´ıa pq bajo tensiones balanceadas-
distorsionadas.
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Figura 3.63: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pq bajo tensio´n de red balanceada distor-
sionada
Figura 3.64: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pq bajo tensio´n de red balan-
ceada distorsionada
3.8.4. APF de 4 ramas, teor´ıa pq y tensio´n balanceada distor-
sionada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para
el APF de 4 ramas empleando para su control la teor´ıa pq bajo tensiones desbalanceadas-
distorsionadas.
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Figura 3.65: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pq bajo tensio´n de red desbalanceada
distorsionada
Figura 3.66: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pq bajo tensio´n de red desba-
lanceada distorsionada
Hasta el momento el comportamiento del filtro activo de 4 ramas bajo los diferentes
escenarios de tensio´n muestra que un comportamiento similar al APF de 3 ramas. Ma´s
adelante se muestran las tablas correspondientes al desbalance de corriente y al THD de
las corrientes de alimentacio´n, mediante la comparacio´n entre ambos grupos de tablas ya es
posible apreciar con mayor exactitud con que topolog´ıa de filtro activo se obtienen mejores
resultados.
3.8.5. APF de 4 ramas, teor´ıa pqr y tensio´n real
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para el
APF de 4 ramas empleando para su control la teor´ıa pqr bajo tensiones reales.
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Figura 3.67: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red real
Figura 3.68: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red real
3.8.6. APF de 4 ramas, teor´ıa pqr y tensio´n desbalanceada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para el
APF de 4 ramas empleando para su control la teor´ıa pqr bajo tensiones desbalanceadas.
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Figura 3.69: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red desbalanceada
Figura 3.70: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red desba-
lanceada
3.8.7. APF de 4 ramas, teor´ıa pqr y tensio´n balanceada distor-
sionada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para
el APF de 4 ramas empleando para su control la teor´ıa pqr bajo tensiones balanceadas-
distorsionadas.
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Figura 3.71: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red balanceada distor-
sionada
Figura 3.72: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red balan-
ceada distorsionada
3.8.8. APF de 4 ramas, teor´ıa pqr y tensio´n desbalanceada distor-
sionada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para
el APF de 4 ramas empleando para su control la teor´ıa pqr bajo tensiones desbalanceadas-
distorsionadas.
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Figura 3.73: Corrientes de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red desbalanceada
distorsionada
Figura 3.74: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa pqr bajo tensio´n de red desba-
lanceada distorsionada
3.8.9. APF de 4 ramas, teor´ıa dq0 y tensio´n real
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para el
APF de 4 ramas empleando para su control la teor´ıa dq0 bajo tensiones reales.
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Figura 3.75: Corrientes de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red real
Figura 3.76: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red real
3.8.10. APF de 4 ramas, teor´ıa dq0 y tensio´n desbalanceada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para el
APF de 4 ramas empleando para su control la teor´ıa dq0 bajo tensiones desbalanceadas.
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Figura 3.77: Corrientes de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red desbalanceada
Figura 3.78: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red
desbalanceada
3.8.11. APF de 4 ramas, teor´ıa dq0 y tensio´n balanceada distor-
sionada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para
el APF de 4 ramas empleando para su control la teor´ıa dq0 bajo tensiones balanceadas-
distorsionadas.
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Figura 3.79: Corrientes de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red balanceada distor-
sionada
Figura 3.80: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red
balanceada-distorsionada
3.8.12. APF de 4 ramas, teor´ıa dq0 y tensio´n desdesbalanceada
distorsionada
En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de las sen˜ales obtenidas para
el APF de 4 ramas empleando para su control la teor´ıa dq0 bajo tensiones desbalanceadas-
distorsionadas.
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Figura 3.81: Corrientes de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red desbalanceada
distorsionada
Figura 3.82: Corriente por el neutro de la fuente con la teor´ıa dq0 bajo tensio´n de red
desbalanceada distorsionada
En el siguiente grupo de tablas se encuentran los resultados obtenidos del desbalance de
corriente y distorsio´n armo´nica total para el filtro activo de 4 ramas ante cada escenario de
fuente de alimentacio´n
3 Fases y neutro
Corrientes en la carga (iLabc) Corrientes de la fuente (isabc)
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
p-q p-q-r d-q-0
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
THD ( %)
Fase A 21.1492 21.1492 21.1492 0.9197 1.7344 2.8517 0.9914 1.9848 3.3117 1.0139 2.0984 3.5330
Fase B 21.1492 21.1492 21.1492 0.9888 1.6981 2.7201 1.0953 1.9208 3.1289 1.1045 2.0191 3.3199
Fase C 21.1488 12.3137 8.1839 0.9726 1.7024 2.7803 1.0767 1.9362 3.2027 1.0920 2.0482 3.4048
Neutro 0.0091 0.0973 0.0617 − − − − − − − − −
Desbalance ( %) 0.0029 0.0501 0.0948 0.0099 0.0614 0.1126 0.0070 0.0677 0.1237
Tabla 3.14: Contenido armo´nico y desvalance de corriente para el APF de 4 ramas con
tensiones reales
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3 Fases y neutro
Corrientes en la carga (iLabc) Corrientes de la fuente (isabc)
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
p-q p-q-r d-q-0
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
THD ( %)
Fase A 21.1492 21.1492 21.1492 10.2811 11.7066 12.8739 5.2317 6.8079 8.1520 0.7725 1.9180 3.3834
Fase B 21.1492 21.1492 21.1492 10.2684 11.3762 12.2962 5.4462 6.7764 7.9148 0.9147 1.8166 3.1369
Fase C 21.1488 12.3137 8.1839 10.2103 11.4515 12.4499 5.4768 6.9684 8.1829 0.8716 2.0446 3.3901
Neutro 0.0091 0.0973 0.0617 − − − − − − − − −
Desbalance ( %) 0.0029 0.0501 0.0948 0.0113 0.0684 0.1203 0.0166 0.0659 0.1243
Tabla 3.15: Contenido armo´nico y desvalance de corriente para el APF de 4 ramas con
tensiones desbalanceadas
3 Fases y neutro
Corrientes en la carga (iLabc) Corrientes de la fuente (isabc)
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
p-q p-q-r d-q-0
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
THD ( %)
Fase A 21.0643 21.0628 21.0604 6.6030 6.7512 7.1323 4.3415 4.7841 5.5799 1.9854 2.4302 3.5621
Fase B 21.0643 21.0649 21.0655 6.6261 6.6213 6.8498 4.2812 4.2573 4.7140 2.0247 2.4076 3.4973
Fase C 21.0638 11.7288 7.8146 6.6249 6.6574 6.8998 4.3099 4.4407 4.9686 1.9362 2.4473 3.4789
Neutro 6.3694 5.6260 5.6067 − − − − − − − − −
Desbalance ( %) 0.0029 0.0502 0.0942 0.0099 0.0627 0.1151 0.0073 0.0690 0.1263
Tabla 3.16: Contenido armo´nico y desvalance de corriente para el APF de 4 ramas con
tensiones balanceadas distorsionadas
3 Fases y neutro
Corrientes en la carga (iLabc) Corrientes de la fuente (isabc)
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
p-q p-q-r d-q-0
t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s) t < 0.1 (s) 0.1 < t < 0.2 (s) t > 0.2 (s)
THD ( %)
Fase A 17.6333 17.6307 17.6277 12.6501 14.0067 15.1509 6.7715 8.1540 9.3927 2.0951 2.5059 3.5840
Fase B 22.7789 22.7794 22.7801 11.7412 12.7426 13.5829 6.4403 7.4586 8.4184 1.9784 2.2833 3.3393
Fase C 23.8743 13.0474 8.7760 12.1491 13.0925 13.8743 7.3292 8.3891 9.2938 2.1407 2.6103 3.5317
Neutro 6.6890 6.4359 6.0879 − − − − − − − − −
Desbalance ( %) 0.1734 0.2211 0.2630 0.0201 0.0642 0.11271 0.01853 0.0641 0.1161
Tabla 3.17: Contenido armo´nico y desvalance de corriente para el APF de 4 ramas con
tensiones desbalanceadas distorsionadas
Comparando los resultados obtenidos en el grupo de tablas correspondientes al APF de
3 ramas, con los obtenidos con el APF de 4 ramas en las tablas anteriores, no es dif´ıcil
apreciar que el filtro activo de cuatro ramas arroja mejores resultados en la mitigacio´n de
los armo´nicos provenientes de las cargas no lineales desbalanceadas conectadas al sistema de
distribucio´n de energ´ıa
CAPI´TULO 3. DISEN˜O Y SIMULACIO´N 135
3.9. Conclusiones
La teor´ıa p-q es la te´cnica de control de filtros activos de potencia que presenta mejor
comportamiento en la obtencio´n de las corrientes de compensacio´n ante escenarios de
tensiones de alimentacio´n balanceadas, y caso contrario sucede ante tensiones desba-
lanceadas y distorsionadas, a diferencia de la la teor´ıa p-q-r y d-q-0 que presentan una
grado ma´s alto en la mitigacio´n de armo´nicos. El hecho de que en la teor´ıa pq se obtenga
una compensacio´n precaria ante tensiones desbalanceadas y/o distorsionadas se explica
desde su formulacio´n inicial, ya que a causa de este tipo de tensiones las componentes
provenientes de estas contribuyen a los valores medios de p y q.
Debido al hecho de que en el marco de referencia s´ıncrono no se considera la estimacio´n
de las potencia instanta´neas para realizar el ca´lculo de las corrientes de compensacio´n,
no se tiene ninguna incidencia de las componentes armo´nicas debidas a tensiones desba-
lanceadas y/o distorsionadas sobre estos te´rminos, debido a esto la teor´ıa dq0 presenta
mejores resultados que los obtenidos con la teor´ıa pq y pqr respectivamente.
A causa de las le presencia de tensiones desbalanceadas y/o distorsionadas y a cargas
no lineales desbalanceadas se generan componentes armo´nicas de secuencia positiva,
negativa y componentes de secuencia cero en la red ele´ctrica, debido a estos se requiere
que el inversor del APF tanto de 3 ramas como el el 4 ramas cuente con un elemento
almacenador de energ´ıa en su lado de continua, para realizar transferencia de potencia
entre el inversor y la red ele´ctrica, y de esta manera realizar una mitigacio´n aceptable.
La mitigacio´n de armo´nicos por medio del AFP de 4 ramas es mejor que la obtenida con
el APF de 3 ramas para cada escenario de tensio´n de red, ya que como se he mencionada
a lo largo de este cap´ıtulo el circuito del inversor del filtro activo de 4 ramas emplea una
ramas exclusivamente para compensar las corrientes de secuencia cero por el neutro, lo
que garantiza una adecuada mitigacio´n de los armo´nicos presentes por este conductor.
Debido a la constante aparicio´n de cargas no lineales conectadas a la red ele´ctrica y al
ra´pido desarrollo que se presenta en la invencio´n de elementos electro´nicos en la actua-
lidad, es necesario que no se dejen realizar estudios y/o investigaciones encaminados al
mejoramiento de las estrategias de mitigacio´n de armo´nicos o a la creacio´n de nuevas
te´cnicas de eliminacio´n de componente armo´nicas a causa de este tipo de cargas, debido
a que los me´todos de filtrado pasivo presentan problemas considerables en su eficiencia
e implementacio´n en un sistema ele´ctrico real.
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Una de la te´cnicas de control de filtros activos ma´s empleada desde hace mucho tiempo
es la teor´ıa pq, sin embargo otras te´cnicas como el marco de referencia s´ıncrono ha
sido empleadas con mayor frecuencia. En el caso de la teor´ıa pqr no es muy empleada
puesto que los ca´lculos asociados a su implementacio´n son considerables comparados
con los que se llevan a cabo en la teor´ıa pq y dq0 respectivamente. Esta caracter´ıstica
desfavorable en de la teor´ıa pqr requiere que los equipos en los cuales se implementa
dicha te´cnica de control sean robustos, debido a que estos ca´lculos se realizan en tiempo
real, lo que genera que a cada momento se necesite realizar el paso de coordenadas αβ0
al los ejes pqr y posteriormente realizar la inversio´n de una matriz que involucra ciertos
ca´lculos aritme´ticos, todo estos requiere cierto tiempo y de un uso considerable en la
memoria de dichos elementos de procesamiento.
La distorsio´n armo´nica total (THD) y el y el desbalance presente en las corrientes de la
fuente frente escenarios de tensiones desbalanceadas, distorsionadas y desbalanceadas-
distorsionadas, presentan un valor menor empleando el filtro activo de cuatro ramas
que el de ramas, esto se debe a las caracter´ısticas favorables que posee el APF de cuatro
ramas frente al de 3 ramas descritas en el capitulo 2.
La modulacio´n de la corriente por banda fija de histe´resis es el encargado de comparar
las corrientes de compensacio´n halladas por medio de algunas de las teor´ıas tratadas
en este trabajo con las corrientes provenientes del filtro activo. El error resultante de
esta comparacio´n se ingresa al regulador por histe´resis y este quien dependiendo del
ancho de banda que posea genera el patro´n de pulsos de activacio´n de los dispositivos
semiconductores del inversor.
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3.10. Recomendaciones
Se recomienda la implementacio´n de un filtro activo de potencia de 4 ramas controlado
por la teor´ıa dq0 y modulado por banda fija de histe´resis, que corrobore las caracter´ısticas
favorables asociadas a este tipo de topolog´ıa de filtro, mediante el cual lo que se obtiene en
simulacio´n se refleje en un sistema de la vida rea.
Se recomienda considerar otros me´todos de modulacio´n de la corriente en el filtro activo,
tal es el caso de la teor´ıa Dead-Beat mostrado en el presente trabajo en el capitulo 2. De
esta manera es posible realizar una comparacio´n entre cada tipo de control y de esta manera
tener los criterios suficientes y necesarios para optar por una u otro me´todo de control.
Se recomienda emplear conjuntamente el filtro activo de 4 ramas con la teor´ıa pq en
sistemas bajos condiciones de tensiones balanceadas y sin distorsio´n, ya que los resultados
obtenidos bajos este escenario muestran ser muy efectivos comparados con otras configura-
ciones de filtro y te´cnica de control. En el caso de escenarios de tensiones desbalanceadas y
distorsionadas es recomendable emplear la misma configuracio´n de filtro junto con el marco
de referencia s´ıncrono.
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